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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.
1.1.1. Котельная по адресу: с.Сокур ул. Промышленная 15 Мошковского района Новосибирской области
Объекты потребляющие коммунальную услугу теплоснабжения от блочно-модульной котельной находящийся по адресу: с.Сокур ул. Промышленная 15 Мошковского района Новосибирской области.
Котельная (вид топлива газ) с оборудованием введена в эксплуатацию в 2020 году.  Водогрейная котельная РАЦИОНАЛ 100 представляет собой сложный комплекс энергетического оборудования с максимальной степенью заводской готовности, выполненный в соответствии с требованиями действующих нормативов. Регламентов и стандартов РФ. Все оборудование и материалы, применяемые в котельной, имеют государственные сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Установленная тепловая мощность 9,5МВат. Режим работы котельной автономный (без постоянного присутствия обслуживающего персонала). Конроль работы котельной дистанционный.                         На котельной установлено три котла заводской производительностью 8,4264 Гкал/час: два котла Bosch Unimat UT-L24 по 2,6225 Гкал/час и один котел Bosch Unimat UT-L28 – 3,1814 Гкал/час. Система теплоснабжения двухконтурная с теплообменным и насосным оборудование. Подключенная нагрузка 7,745ГКалл/ч.

Котельная находится в технически исправном состоянии.
На 01 января 2020 года в с. Сокур проживает 6263 человека, 
Количество объектов пользующихся теплом всего: 148

Объекты социальной сферы – 8зд. 

          2 зд. -  4-этажные,  3зд. – 2-этажные,   3зд. – 1-этажные.
Жилфонд – 118зд. 

         4зд. –  5-этажные, 1зд. -  4-этажные, 3зд. -  3-этажные,  90зд. -  2-этажные,             20зд. -  1-этажные. 

Прочие  – 22зд.

        6зд. – 2-этажные, 16зд. – 1-этажные.
Общая площадь отапливаемых помещений, м2  

Всего: 71229.76.

Жилфонд  - 57816.51.   Объекты социальной сферы – 4968.5.  Прочие – 8444.75.
            1.1.2. Котельная по адресу: с.Сокур ул. Советская 15 Мошковского района Новосибирской области
(Вид топлива уголь), год постройки 1965г В котельной установлены два котла ММЗ-4-0,8/9 производительностью 0,04 Гкал/час. - износ составляет 90% . Одноконтурная система. Подключенная нагрузка 0,067ГКалл/ч.

Здание котельной имеет статус ограниченно-работоспособное техническое состояние (Заключение РОСПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ №103-04/19 ТО от 29 апреля 2019 года), требуется капитальный ремонт.

Дымовая труба имеет статус ограниченно-работоспособное техническое состояние (Заключение РОСПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ №102-04/19 ТО от 29 апреля 2019 года), требуется капитальный ремонт. Отапливает 2 здания с нагрузкой 0,067ГКалл/ч. Планируется произвести реконструкцию котельной с газификацией объекта и установкой газового оборудования для отопления подключенных объектов.

Тепловые сети по акту разграничения балансовой принадлежности относятся к потребителям. 

Котельная с.Сокур, ул.Советская, 15 отапливает два общественных здания общей площадью 669,9 м2.
1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 

1.2.1. Котельная по адресу: с.Сокур ул. Промышленная 15 Мошковского района Новосибирской области
Произведены  работы по разработке расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения  от котельной: с.Сокур Мошковского района  НСО с применением программно-расчетного комплекса Zulu Thermo.

Особенностью данной работы является то, что для разработки расчетного эксплуатационного режима был использован программно-расчетный комплекс Zulu.

Система обладает возможностями создавать расчетные схемы тепловых сетей с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных, изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов.

Система объединяет в себе возможности обработки графической и  семантической информации, поддерживает линейно-узловую топологию. Производит теплогидравлические расчеты тепловых сетей с помощью программного модуля Zulu Thermo. 

При этом при проведении расчетов учитываются теплопотери трубопроводами в подающем трубопроводе с компенсацией их расходом, что позволяет более точно определять параметры для расчета дроссельных диафрагм и настройки балансировочных клапанов.  

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к централизованным источникам тепловой энергии и диаметров и параметров настройки регулир,клапанов Valtec котельной в с. Сокур ул. Промышленная 15 приведены ниже:
Таблица режим участков   таблица 1.2.-1
	

	Адрес узла ввода
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	перепад на клапане, Δp бар
	Коэффиц. Кᵥ
	Диаметр клапана,мм
	Параметр настройки,

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ж.д.№ 13а Кв.4 (Керимов)
	0,002532
	0,1013
	7,7
	36,82
	29,12
	0,6
	0,13
	15
	2

	ж.д.№ 44 квартал 4
	0,0356427
	1,4257
	9,08
	37,51
	28,43
	0,8
	1,62
	15
	21

	ж.д.№ 45 квартал 4
	0,0317566
	1,2703
	10,61
	38,28
	27,67
	0,9
	1,32
	15
	12

	ж.д. кв.4 кв.6
	0,01
	0,4
	10,81
	38,38
	27,57
	0,9
	0,41
	15
	4

	ж.д.№ 37 квартал 4
	0,0303597
	1,2144
	10,92
	38,43
	27,51
	1,0
	1,24
	15
	10

	ж.д.№ 43 квартал 4
	0,030915
	1,2366
	10,99
	38,47
	27,48
	1,0
	1,26
	15
	11

	ж.д.№ 42 квартал 4
	0,0298186
	1,1927
	11,28
	38,61
	27,33
	1,0
	1,20
	15
	10

	ж.д.№ 2 Кв.4
	0,0739341
	2,9574
	11,5
	38,72
	27,22
	1,0
	2,94
	20
	34

	ж.д.№ 41 квартал 4
	0,0289784
	1,1591
	11,62
	38,79
	27,16
	1,0
	1,15
	15
	10

	ж.д.№ 16 Кв.1
	0,0629408
	2,5176
	11,62
	38,78
	27,16
	1,0
	2,49
	15
	45

	ж.д.№ 1 Кв.4
	0,0631871
	2,5275
	11,82
	38,88
	27,07
	1,0
	2,48
	15
	45

	ж.д.№ 36 квартал 4
	0,0295195
	1,1808
	11,9
	38,92
	27,02
	1,0
	1,15
	15
	10

	ж.д.№ 4 Кв.3
	0,0162194
	0,6488
	13,06
	39,51
	26,45
	1,2
	0,60
	15
	6

	ПАО СБЕРБАНК
	0,023779
	0,9512
	13,41
	39,68
	26,27
	1,2
	0,87
	15
	8

	ж.д.№ 5б квартал 4
	0,005775
	0,231
	14,2
	39,92
	26,04
	1,3
	0,20
	15
	2

	Центр "ГО и ЧС" вв 1
	0,031816
	1,2726
	14,24
	40,1
	25,85
	1,3
	1,13
	15
	9

	Центр "ГО и ЧС" вв 2
	0,031816
	1,2726
	14,59
	40,27
	25,68
	1,3
	1,11
	15
	9

	ж.д.№ 17 квартал 7
	0,0365597
	1,4624
	14,93
	40,45
	25,51
	1,3
	1,26
	15
	11

	ж.д.№ 17а квартал 7
	0,0062452
	0,25
	14,6
	40,45
	25,7
	1,3
	0,22
	15
	2

	гараж Нефтяник
	0,0621
	2,484
	15,13
	40,55
	25,42
	1,4
	2,13
	15
	33

	ж.д.№ 14 квартал 7
	0,0406955
	1,6278
	15,26
	40,61
	25,35
	1,4
	1,39
	15
	14

	ж.д.№ 10 квартал 7
	0,0914493
	3,658
	15,32
	40,64
	25,32
	1,4
	3,11
	20
	35

	ж.д.№ 13 Кв.4
	0,0815098
	3,2604
	15,48
	40,72
	25,24
	1,4
	2,76
	20
	30

	ж.д.№ 9 Кв.2
	0,038448
	1,5379
	15,51
	40,73
	25,22
	1,4
	1,30
	15
	12

	ж.д.№ 5а квартал 4
	0,01
	0,4
	15,56
	40,76
	25,2
	1,4
	0,34
	15
	3

	пристройка ЦРБ
	0,037954
	1,5182
	15,59
	40,77
	25,18
	1,4
	1,28
	15
	11

	ж.д.№ 16 квартал 7
	0,0261446
	1,0458
	15,61
	40,79
	25,17
	1,4
	0,88
	15
	8

	ЦРБ вв 2
	0,041115
	1,6446
	15,64
	40,79
	25,16
	1,4
	1,38
	15
	14

	ЦРБ вв 1
	0,041115
	1,6446
	15,65
	40,8
	25,15
	1,4
	1,38
	15
	14

	ж.д.№ 11 квартал 7
	0,0588582
	2,3543
	15,67
	40,81
	25,14
	1,4
	1,98
	15
	30

	ж.д.№ 11 Кв.2
	0,0757426
	3,0297
	15,71
	40,83
	25,12
	1,4
	2,54
	15
	48

	магазин 46/1
	0,012671
	0,5068
	15,74
	40,85
	25,1
	1,4
	0,42
	15
	4

	ж.д.№ 3 Кв.4
	0,0730939
	2,9238
	15,79
	40,87
	25,08
	1,4
	2,44
	15
	44

	ж.д.№ 8 Кв.2
	0,0903803
	3,6152
	15,82
	40,89
	25,07
	1,4
	3,02
	20
	35

	ж.д.№ 29 Кв.1
	0,0657176
	2,6287
	15,83
	40,89
	25,06
	1,4
	2,19
	15
	35

	МКОУ СОШ № 105
	0,285603
	11,4241
	15,83
	40,89
	25,06
	1,4
	9,74
	32
	47

	ж.д.№ 12 Кв.2
	0,0757426
	3,0297
	15,97
	40,96
	24,99
	1,4
	2,52
	15
	7

	Мастерские Шк.№ 105
	0,006207
	0,2483
	15,97
	40,96
	24,99
	1,4
	0,21
	15
	2

	ШОСТ
	0,06266
	2,5064
	16
	40,98
	24,98
	1,5
	2,08
	15
	32

	пристройка школы
	0,085864
	3,4346
	16,12
	41,04
	24,92
	1,5
	2,84
	20
	34

	ж.д.№ 28 Кв.1
	0,0650768
	2,6031
	16,14
	41,05
	24,91
	1,5
	2,15
	15
	34

	ж.д.№ 19 Кв.1
	0,0623285
	2,4931
	16,2
	41,08
	24,88
	1,5
	2,06
	15
	32

	ж.д.№ 7 квартал 7
	0,0332208
	1,3288
	16,28
	41,12
	24,84
	1,5
	1,09
	15
	9

	ж.д.№ 26 Кв.1
	0,037679
	1,5072
	16,34
	41,15
	24,81
	1,5
	1,24
	15
	10

	ж.д.№ 25 Кв.1
	0,0361411
	1,4456
	16,35
	41,15
	24,8
	1,5
	1,19
	15
	10

	ж.д.№ 8 Кв.1(Назаров)
	0,057558
	2,3023
	16,39
	41,17
	24,78
	1,5
	1,89
	15
	27

	м- н Керимов 23
	0,015466
	0,6186
	16,43
	41,19
	24,76
	1,5
	0,51
	15
	5

	СТО Керимова 29А
	0,031352
	1,2541
	16,45
	41,2
	24,75
	1,5
	1,03
	15
	9

	МКУК"СокурскоеКДО"
	0,147606
	5,9042
	16,5
	41,23
	24,73
	1,5
	4,82
	25
	35

	ж.д.№ 9 квартал 7
	0,029991
	1,1996
	16,51
	41,24
	24,73
	1,5
	0,98
	15
	8

	ж.д.№ 10 Кв.2
	0,0766966
	3,0679
	16,66
	41,31
	24,64
	1,5
	2,49
	15
	45

	ж.д.№ 28 Кв.2
	0,0895556
	3,5822
	16,66
	41,31
	24,65
	1,5
	2,91
	20
	35

	ж.д.№ 30 Кв.1
	0,0657176
	2,6287
	16,84
	41,4
	24,56
	1,5
	2,12
	15
	33

	ж.д.№ 13 Кв.1
	0,0664154
	2,6566
	16,9
	41,43
	24,53
	1,5
	2,14
	15
	34

	ж.д.№ 15 Кв.1
	0,0743328
	2,9733
	16,96
	41,46
	24,5
	1,5
	2,39
	15
	43

	ООО "ХОЛИДЭЙ"
	0,022782
	0,9113
	16,96
	41,46
	24,5
	1,5
	0,73
	15
	7

	ж.д.№ 18 Кв.2
	0,0988527
	3,9541
	16,96
	41,46
	24,5
	1,5
	3,18
	20
	40

	аптека Коптель
	0,014905
	0,5962
	16,99
	41,47
	24,48
	1,5
	0,48
	15
	5

	ж.д.№ 10 Кв.1
	0,0678963
	2,7159
	16,99
	41,47
	24,48
	1,5
	2,18
	15
	34

	ж.д.№ 18а Кв.2
	0,0082109
	0,3284
	17,07
	41,51
	24,44
	1,6
	0,26
	15
	3

	ж.д.№ 14 Кв.1
	0,0520045
	2,0802
	17,09
	41,52
	24,43
	1,6
	1,67
	15
	22

	ж.д.№ 12 Кв.1
	0,0660878
	2,6435
	17,14
	41,55
	24,41
	1,6
	2,11
	15
	33

	ж.д.№ 21 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	17,16
	41,56
	24,4
	1,6
	0,33
	15
	3

	ж.д.№ 11 Кв.1
	0,063069
	2,5228
	17,17
	41,56
	24,39
	1,6
	2,02
	15
	31

	ж.д.№ 6/9 Кв.1
	0,0400144
	1,6006
	17,2
	41,58
	24,38
	1,6
	1,28
	15
	12

	Д/сад "Тополек"
	0,0785
	3,14
	17,26
	41,61
	24,35
	1,6
	2,50
	15
	46

	ж.д.№ 2 Кв.1
	0,0297616
	1,1905
	17,28
	41,62
	24,34
	1,6
	0,95
	15
	8

	ж.д.№ 17 Кв.1
	0,0629408
	2,5176
	17,31
	41,63
	24,32
	1,6
	2,00
	15
	31

	ж.д.№ 33 Кв.1
	0,0458528
	1,8341
	17,54
	41,75
	24,21
	1,6
	1,45
	15
	16

	ж.д.№ 5 Кв.1
	0,0369528
	1,4781
	17,57
	41,76
	24,19
	1,6
	1,17
	15
	10

	ж.д.№ 3 Кв.1
	0,0462515
	1,8501
	17,61
	41,79
	24,17
	1,6
	1,46
	15
	16

	ж.д.№ 4 Кв.1
	0,0452547
	1,8102
	17,62
	41,79
	24,17
	1,6
	1,43
	15
	15

	м-н Новоселова
	0,009118
	0,3647
	17,65
	41,8
	24,15
	1,6
	0,29
	15
	3

	Слесарная
	0,013879
	0,5552
	17,67
	41,81
	24,14
	1,6
	0,44
	15
	4

	ж.д.№ 32 Кв.1
	0,0484018
	1,9361
	17,78
	41,87
	24,09
	1,6
	1,52
	15
	18

	ж.д.№ 8 квартал 7
	0,0664416
	2,6577
	17,81
	41,89
	24,08
	1,6
	2,08
	15
	32

	ж.д.№ 20 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	17,94
	41,95
	24,01
	1,6
	0,32
	15
	3

	ж.д.№ 7 Кв.1
	0,0457958
	1,8318
	17,98
	41,97
	23,99
	1,6
	1,43
	15
	15

	ж.д.№ 19 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	18,01
	41,99
	23,98
	1,6
	0,32
	15
	3

	ж.д.№ 18 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	18,1
	42,03
	23,93
	1,7
	0,32
	15
	3

	ж.д.№ 13 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	18,15
	42,06
	23,91
	1,7
	0,32
	15
	3

	ж.д.№ 1 Кв.1
	0,0475046
	1,9002
	18,29
	42,13
	23,83
	1,7
	1,47
	15
	16

	ж.д.№ 34 Кв.1
	0,0453117
	1,8125
	18,34
	42,15
	23,81
	1,7
	1,40
	15
	14

	ж.д.№ 22 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	18,54
	42,25
	23,72
	1,7
	0,32
	15
	3

	ж.д.№ 35 Кв.1
	0,0457816
	1,8313
	18,58
	42,27
	23,69
	1,7
	1,40
	15
	14

	ж.д.№ 17 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	18,67
	42,32
	23,65
	1,7
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 4А Кв.3
	0,0727237
	2,9089
	18,78
	42,37
	23,6
	1,7
	2,22
	15
	36

	ж.д.№ 5 квартал 7
	0,0166104
	0,6644
	18,83
	42,4
	23,57
	1,7
	0,51
	15
	5

	ж.д.№ 16 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	19,01
	42,49
	23,48
	1,7
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 15 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	19,03
	42,5
	23,47
	1,7
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 23 Кв.1А
	0,0823784
	3,2951
	19,09
	42,53
	23,44
	1,8
	2,49
	15
	45

	ж.д.№ 23 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	19,13
	42,55
	23,42
	1,8
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 10 Кв.3
	0,0465648
	1,8626
	19,2
	42,59
	23,38
	1,8
	1,40
	15
	15

	ж.д.№ 27А квартал 3
	0,0117
	0,468
	19,28
	42,63
	23,34
	1,8
	0,35
	15
	3

	м-н Руденко
	0,0075
	0,3
	19,41
	42,69
	23,28
	1,8
	0,22
	15
	2

	ж.д.№ 24 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	19,48
	42,72
	23,25
	1,8
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 12 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	19,52
	42,75
	23,22
	1,8
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 25 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	19,61
	42,79
	23,18
	1,8
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 11 квартал 3
	0,0103046
	0,4122
	19,62
	42,8
	23,17
	1,8
	0,31
	15
	3

	ж.д.№ 8 Кв.3
	0,0474477
	1,8979
	19,78
	42,88
	23,09
	1,8
	1,41
	15
	15

	ж.д.№ 4 квартал 7
	0,0166104
	0,6644
	19,82
	42,9
	23,07
	1,8
	0,49
	15
	5

	ж.д.№ 5 Кв.3
	0,0391315
	1,5653
	19,84
	42,91
	23,06
	1,8
	1,16
	15
	10

	ж.д.№ 29 Кв.3
	0,029847
	1,1939
	19,86
	42,91
	23,06
	1,8
	0,88
	15
	8

	ж.д.№ 32 Кв.3
	0,0303454
	1,2138
	19,9
	42,94
	23,03
	1,8
	0,90
	15
	8

	ж.д.№ 5 квартал 4
	0,1819264
	7,2771
	19,93
	42,95
	23,02
	1,8
	5,43
	25
	42

	ж.д.№ 3 квартал 7
	0,0144572
	0,5783
	19,94
	42,95
	23,02
	1,8
	0,43
	15
	4

	ж.д.№ 30 Кв.3
	0,0301888
	1,2076
	19,95
	42,96
	23,01
	1,8
	0,89
	15
	8

	ж.д.№ 31 Кв.3
	0,0303312
	1,2132
	19,98
	42,98
	23
	1,8
	0,89
	15
	8

	м-н Керимова 5/1
	0,013632
	0,5453
	19,98
	42,97
	23
	1,8
	0,40
	15
	4

	ж.д.№ 9 Кв.3
	0,065648
	2,63
	20,06
	43,02
	22,96
	1,8
	1,93
	15
	28

	ж.д.№ 31а Кв.3
	0,00517
	0,207
	20,25
	43,11
	22,86
	1,9
	0,15
	15
	2

	ж.д.№ 28 квартал 3
	0,1012606
	4,0504
	20,29
	43,13
	22,84
	1,8
	2,98
	20
	35

	ж.д.№ 27 квартал 3
	0,055319
	2,2128
	20,3
	43,14
	22,84
	1,9
	1,62
	15
	21

	ж.д.№ 27Б квартал 3
	0,005896
	0,2358
	20,35
	43,16
	22,81
	1,9
	0,17
	15
	2

	ж.д.№ 34 квартал 3
	0,100683
	4,0273
	20,36
	43,17
	22,81
	1,8
	2,96
	20
	35

	ж.д.№ 22 Кв.1А
	0,03696
	1,4784
	20,4
	43,19
	22,79
	1,9
	1,08
	15
	9

	гараж Кабанова
	0,0095
	0,38
	20,44
	43,21
	22,77
	1,9
	0,28
	15
	3

	ПЧ-16
	0,2178
	8,712
	20,57
	43,27
	22,7
	1,9
	6,39
	25
	56

	ж.д.№ 18 Кв.1А
	0,09434
	3,7736
	20,65
	43,31
	22,66
	1,9
	2,73
	20
	30

	ж.д.№ 21 Кв.1А
	0,0270418
	1,0817
	20,9
	43,44
	22,54
	1,9
	0,78
	15
	7

	ж.д.№ 30 Кв.1А
	0,0361248
	1,445
	20,91
	43,44
	22,53
	1,9
	1,04
	15
	9

	ж.д.№ 10 Кв.1А
	0,0331222
	1,3249
	20,93
	43,45
	22,52
	1,9
	0,95
	15
	9

	ж.д.№ 2 Кв.1А
	0,0334498
	1,338
	20,96
	43,47
	22,51
	1,9
	0,96
	15
	9

	ж.д.№ 24 Кв.1А
	0,0242792
	0,9712
	20,97
	43,47
	22,5
	1,9
	0,70
	15
	6

	ж.д.№ 3 Кв.1А
	0,031983
	1,2793
	20,99
	43,48
	22,49
	1,9
	0,92
	15
	8

	ж.д.№ 1 Кв.1А
	0,0323106
	1,2924
	21
	43,49
	22,49
	1,9
	0,93
	15
	8

	Д/сад "СКАЗКА"
	0,043
	1,72
	21,09
	43,53
	22,44
	2,0
	1,23
	15
	10

	ж.д.№ 12 Кв.1А
	0,0280528
	1,1221
	21,11
	43,54
	22,43
	2,0
	0,80
	15
	7

	ж.д.№ 9 Кв.1А
	0,0328232
	1,3129
	21,12
	43,55
	22,43
	2,0
	0,94
	15
	8

	ж.д.№ 4 Кв.1А
	0,0266288
	1,0652
	21,15
	43,56
	22,42
	2,0
	0,76
	15
	7

	ж.д.№ 6 Кв.1А
	0,0338342
	1,3534
	21,17
	43,57
	22,41
	2,0
	0,97
	15
	8

	ж.д.№ 7 Кв.1А
	0,0324102
	1,2964
	21,18
	43,58
	22,4
	2,0
	0,93
	15
	7

	ж.д.№ 5 Кв.1А
	0,031328
	1,2531
	21,21
	43,59
	22,38
	2,0
	0,89
	15
	8

	Д/сад "СКАЗКА"(склад)
	0,0036
	0,144
	21,22
	43,6
	22,38
	2,0
	0,10
	15
	1

	ж.д.№ 11 Кв.1А
	0,0267712
	1,0708
	21,23
	43,6
	22,37
	2,0
	0,76
	15
	7

	ж.д.№ 14 Кв.1А
	0,0276968
	1,1079
	21,29
	43,63
	22,34
	2,0
	0,79
	15
	7

	ж.д.№ 13 Кв.1А
	0,0272411
	1,0896
	21,34
	43,66
	22,32
	2,0
	0,78
	15
	7

	ж.д.№ 8 Кв.1А
	0,0269421
	1,0777
	21,34
	43,66
	22,32
	2,0
	0,77
	15
	7

	ж.д.№ 16 Кв.1А
	0,0439162
	1,7566
	21,4
	43,69
	22,29
	2,0
	1,25
	15
	11

	ж.д.№ 15 Кв.1А
	0,0431899
	1,7276
	21,4
	43,69
	22,29
	2,0
	1,23
	15
	10

	ж.д.№ 17 Кв.1А
	0,0434178
	1,7367
	21,42
	43,7
	22,28
	2,0
	1,23
	15
	10

	ж.д.№ 19 Кв.1А
	0,0249342
	0,9974
	21,52
	43,75
	22,23
	2,0
	0,71
	15
	6

	ж.д.№ 20 Кв.1А
	0,0239802
	0,9592
	21,85
	43,92
	22,06
	2,0
	0,67
	15
	6

	гараж Дьячков
	0,0099
	0,396
	22,15
	44,07
	21,92
	2,1
	0,28
	15
	3

	ООО "Маммон"   (гараж)
	0,62589
	25,0356
	23,55
	44,77
	21,22
	2,1
	17,22
	40
	54

	ООО "КРИСМАСС"  (операторная)
	0,002193
	0,0877
	25,16
	45,58
	20,42
	2,3
	0,06
	15
	1

	ООО "КРИСМАСС"
	0,117888
	4,7155
	25,16
	45,58
	20,42
	2,3
	3,09
	20
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	dу 15
	130 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	dу 20
	11 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	dу 25
	3 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	dу 40
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	


Режим потребителей   таблица 1.2.-2
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Температура сетевой воды в под. тр-де, °C
	Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	ж.д.№ 13а Кв.4 (Керимов)
	0,002532
	90,3
	66,3
	0,1013
	2,6
	7,7
	36,82
	29,12
	63,11
	1723

	ж.д.№ 44 квартал 4
	0,03564272
	92,2
	67,7
	1,4257
	6,9
	9,08
	37,51
	28,43
	61,07
	1694

	ж.д.№ 45 квартал 4
	0,03175662
	92,3
	67,9
	1,2703
	6,3
	10,61
	38,28
	27,67
	59,21
	1663

	ж.д. кв.4 кв.6
	0,01
	92,3
	67,8
	0,4
	3,5
	10,81
	38,38
	27,57
	56,33
	1608

	ж.д.№ 37 квартал 4
	0,03035968
	91,6
	67,3
	1,2144
	6,1
	10,92
	38,43
	27,51
	64,55
	1638

	ж.д.№ 38 квартал 4
	0,03038816
	91,7
	67,4
	1,2155
	6,1
	10,92
	38,43
	27,51
	64,54
	1638

	ж.д.№ 43 квартал 4
	0,03091504
	92,6
	68,1
	1,2366
	6,1
	10,99
	38,47
	27,48
	57,41
	1594

	ж.д.№ 42 квартал 4
	0,02981856
	93
	68,4
	1,1927
	6,0
	11,28
	38,61
	27,33
	53,27
	1554

	ж.д.№ 2 Кв.4
	0,07393408
	92,8
	68,3
	2,9574
	9,4
	11,5
	38,72
	27,22
	54,75
	1554

	ж.д.№ 41 квартал 4
	0,0289784
	93
	68,4
	1,1591
	5,9
	11,62
	38,79
	27,16
	52,42
	1529

	ж.д.№ 16 Кв.1
	0,0629408
	93,2
	68,6
	2,5176
	8,6
	11,62
	38,78
	27,16
	48,39
	1499

	ж.д.№ 1 Кв.4
	0,06318712
	91,5
	67,2
	2,5275
	8,6
	11,82
	38,88
	27,07
	60,64
	1594

	ж.д.№ 36 квартал 4
	0,02951952
	92,9
	68,4
	1,1808
	5,9
	11,9
	38,92
	27,02
	53,11
	1529

	ж.д.№ 4 Кв.3
	0,01621936
	90,3
	66,2
	0,6488
	4,3
	13,06
	39,51
	26,45
	67,68
	1361

	ПАО СБЕРБАНК
	0,023779
	93,2
	68,6
	0,9512
	5,1
	13,41
	39,68
	26,27
	33,83
	1297

	ж.д.№ 5б квартал 4
	0,005775
	92,8
	68,3
	0,231
	2,5
	14,2
	39,92
	26,04
	50,33
	1446

	Центр "ГО и ЧС" вв 1
	0,031816
	92,3
	67,8
	1,2726
	5,8
	14,24
	40,1
	25,85
	50,12
	1654

	Центр "ГО и ЧС" вв 2
	0,031816
	92
	67,6
	1,2726
	5,8
	14,59
	40,27
	25,68
	51,42
	1674

	ж.д.№ 17 квартал 7
	0,03655968
	86,4
	63,2
	1,4624
	6,2
	14,93
	40,45
	25,51
	90,85
	1882

	ж.д.№ 17а квартал 7
	0,0062452
	84,8
	61,9
	0.25
	2,6
	14,6
	40,45
	25,7
	90,85
	1882

	гараж Нефтяник
	0,0621
	94,3
	69,5
	2,484
	8,0
	15,13
	40,55
	25,42
	18,29
	709

	ж.д.№ 14 квартал 7
	0,04069548
	89,8
	65,9
	1,6278
	6,5
	15,26
	40,61
	25,35
	74,51
	1777

	ж.д.№ 10 квартал 7
	0,09144928
	92,9
	68,3
	3,658
	9,7
	15,32
	40,64
	25,32
	56,02
	1559

	ж.д.№ 13 Кв.4
	0,08150976
	92,4
	68
	3,2604
	9,1
	15,48
	40,72
	25,24
	52,39
	1633

	ж.д.№ 9 Кв.2
	0,038448
	90,7
	66,6
	1,5379
	6,3
	15,51
	40,73
	25,22
	55,81
	1734

	ж.д.№ 5а квартал 4
	0,006303
	92,6
	68,1
	0,252
	2,5
	15,82
	40,89
	25,1
	49,41
	1401

	пристройка ЦРБ
	0,037954
	87,2
	63,8
	1,5182
	6,2
	15,59
	40,77
	25,18
	70,72
	1887

	ж.д.№ 16 квартал 7
	0,02614464
	88,7
	65
	1,0458
	5,2
	15,61
	40,79
	25,17
	82,02
	1812

	ЦРБ вв 2
	0,041115
	85,4
	62,4
	1,6446
	6,5
	15,64
	40,79
	25,16
	80,86
	1911

	ЦРБ вв 1
	0,041115
	88,3
	64,7
	1,6446
	6,5
	15,65
	40,8
	25,15
	68,32
	1862

	ж.д.№ 11 квартал 7
	0,05885824
	92,3
	67,9
	2,3543
	7,7
	15,67
	40,81
	25,14
	60,39
	1624

	ж.д.№ 11 Кв.2
	0,07574256
	93
	68,4
	3,0297
	8,8
	15,71
	40,83
	25,12
	43,68
	1544

	магазин 46/1
	0,012671
	90,3
	66,3
	0,5068
	3,6
	15,74
	40,85
	25,1
	58,73
	1768

	ж.д.№ 3 Кв.4
	0,07309392
	91,6
	67,3
	2,9238
	8,6
	15,79
	40,87
	25,08
	65,56
	1669

	ж.д.№ 8 Кв.2
	0,0903803
	91,5
	67,2
	3,6152
	9,6
	15,82
	40,89
	25,07
	54,04
	1706

	ж.д.№ 29 Кв.1
	0,0657176
	93,3
	68,6
	2,6287
	8,2
	15,83
	40,89
	25,06
	35,36
	1323

	МКОУ СОШ № 105
	0,285603
	92,6
	68,1
	11,424
	17,0
	15,83
	40,89
	25,06
	50,19
	1665

	ж.д.№ 12 Кв.2
	0,07574256
	92,9
	68,3
	3,0297
	8,7
	15,97
	40,96
	24,99
	45,87
	1584

	Мастерские Шк.№ 105
	0,006207
	89,8
	65,9
	0,2483
	2,5
	15,97
	40,96
	24,99
	57,29
	1722

	ШОСТ
	0,06266
	92
	67,7
	2,5064
	8,0
	16
	40,98
	24,98
	56,76
	1641

	пристройка школы
	0,085864
	91,5
	67,2
	3,4346
	9,3
	16,12
	41,04
	24,92
	65,1
	1713

	ж.д.№ 28 Кв.1
	0,0650768
	93
	68,4
	2,6031
	8,1
	16,14
	41,05
	24,91
	36,78
	1345

	ж.д.№ 19 Кв.1
	0,06232848
	92,8
	68,2
	2,4931
	7,9
	16,2
	41,08
	24,88
	37,83
	1357

	ж.д.№ 7 квартал 7
	0,0332208
	93,4
	68,7
	1,3288
	5,8
	16,28
	41,12
	24,84
	48,91
	1363

	ж.д.№ 26 Кв.1
	0,03767904
	91,9
	67,5
	1,5072
	6,1
	16,34
	41,15
	24,81
	44,67
	1407

	ж.д.№ 25 Кв.1
	0,03614112
	91,8
	67,5
	1,4456
	6,0
	16,35
	41,15
	24,8
	44,69
	1407

	ж.д.№ 8 Кв.1(Назаров)
	0,057558
	92,2
	67,8
	2,3023
	7,6
	16,39
	41,17
	24,78
	35,53
	1322

	м- н Керимов 23
	0,015466
	89,4
	65,6
	0,6186
	3,9
	16,43
	41,19
	24,76
	60,23
	1655

	СТО Керимова 29А
	0,031352
	90,8
	66,7
	1,2541
	5,6
	16,45
	41,2
	24,75
	38,24
	1347

	МКУК"СокурскоеКДО"
	0,147606
	92,9
	68,3
	5,9042
	12,1
	16,5
	41,23
	24,73
	45,61
	1523

	ж.д.№ 9 квартал 7
	0,029991
	92,6
	68,1
	1,1996
	5,5
	16,51
	41,24
	24,73
	56,06
	1532

	ж.д.№ 10 Кв.2
	0,07669664
	93,3
	68,6
	3,0679
	8,7
	16,66
	41,31
	24,64
	40,4
	1464

	ж.д.№ 28 Кв.2
	0,08955558
	92,8
	68,3
	3,5822
	9,4
	16,66
	41,31
	24,65
	46,23
	1488

	ж.д.№ 30 Кв.1
	0,0657176
	93,7
	68,9
	2,6287
	8,0
	16,84
	41,4
	24,56
	33,24
	1263

	ж.д.№ 13 Кв.1
	0,06641536
	93,4
	68,7
	2,6566
	8,1
	16,9
	41,43
	24,53
	42,75
	1424

	ж.д.№ 15 Кв.1
	0,0743328
	92,9
	68,3
	2,9733
	8,5
	16,96
	41,46
	24,5
	52,5
	1561

	ООО "ХОЛИДЭЙ"
	0,022782
	86,5
	63,3
	0,9113
	4,7
	16,96
	41,46
	24,5
	163,6
	1964

	ж.д.№ 18 Кв.2
	0,09885268
	86,6
	63,4
	3,9541
	9,8
	16,96
	41,46
	24,5
	163,1
	1960

	аптека Коптель
	0,014905
	86,4
	63,2
	0,5962
	3,8
	16,99
	41,47
	24,48
	163,9
	1964

	ж.д.№ 10 Кв.1
	0,06789632
	93,6
	68,9
	2,7159
	8,2
	16,99
	41,47
	24,48
	34,98
	1327

	ж.д.№ 18а Кв.2
	0,00821092
	82,6
	60,1
	0,3284
	2,8
	17,07
	41,51
	24,44
	178
	1984

	ж.д.№ 14 Кв.1
	0,05200448
	93,1
	68,5
	2,0802
	7,1
	17,09
	41,52
	24,43
	49,99
	1524

	ж.д.№ 12 Кв.1
	0,06608784
	93,2
	68,6
	2,6435
	8,0
	17,14
	41,55
	24,41
	50,96
	1492

	ж.д.№ 21 квартал 3
	0,0103046
	88,3
	64,7
	0,4122
	3,2
	17,16
	41,56
	24,4
	49,9
	1333

	ж.д.№ 11 Кв.1
	0,06306896
	92,2
	67,8
	2,5228
	7,8
	17,17
	41,56
	24,39
	68,25
	1537

	ж.д.№ 6/9 Кв.1
	0,0400144
	93,2
	68,6
	1,6006
	6,2
	17,2
	41,58
	24,38
	34,76
	1297

	Д/сад "Тополек"
	0,0785
	90,1
	66,1
	3,14
	8,7
	17,26
	41,61
	24,35
	62,21
	1589

	ж.д.№ 2 Кв.1
	0,0297616
	93,2
	68,5
	1,1905
	5,4
	17,28
	41,62
	24,34
	45,33
	1454

	ж.д.№ 17 Кв.1
	0,0629408
	93
	68,4
	2,5176
	7,8
	17,31
	41,63
	24,32
	48,4
	1491

	ж.д.№ 33 Кв.1
	0,0458528
	92,6
	68,1
	1,8341
	6,6
	17,54
	41,75
	24,21
	39,57
	1324

	ж.д.№ 5 Кв.1
	0,0369528
	93,6
	68,9
	1,4781
	6,0
	17,57
	41,76
	24,19
	39,01
	1354

	ж.д.№ 3 Кв.1
	0,04625152
	92,7
	68,2
	1,8501
	6,7
	17,61
	41,79
	24,17
	39,3
	1319

	ж.д.№ 4 Кв.1
	0,04525472
	93,7
	69
	1,8102
	6,6
	17,62
	41,79
	24,17
	36,37
	1309

	м-н Новоселова
	0,009118
	93,2
	68,6
	0,3647
	3,0
	17,65
	41,8
	24,15
	37,28
	1316

	Слесарная
	0,013879
	93
	68,4
	0,5552
	3,7
	17,67
	41,81
	24,14
	34,06
	1262

	ж.д.№ 32 Кв.1
	0,04840176
	93,9
	69,1
	1,9361
	6,8
	17,78
	41,87
	24,09
	33,1
	1245

	ж.д.№ 8 квартал 7
	0,0664416
	93,2
	68,6
	2,6577
	8,0
	17,81
	41,89
	24,08
	51,73
	1420

	ж.д.№ 20 квартал 3
	0,0103046
	88,7
	65
	0,4122
	3,1
	17,94
	41,95
	24,01
	49,65
	1320

	ж.д.№ 7 Кв.1
	0,04579584
	93,9
	69,1
	1,8318
	6,6
	17,98
	41,97
	23,99
	30,93
	1200

	ж.д.№ 19 квартал 3
	0,0103046
	90,4
	66,4
	0,4122
	3,1
	18,01
	41,99
	23,98
	46,21
	1296

	ж.д.№ 18 квартал 3
	0,0103046
	92
	67,6
	0,4122
	3,1
	18,1
	42,03
	23,93
	43,71
	1267

	ж.д.№ 13 квартал 3
	0,0103046
	91,1
	66,9
	0,4122
	3,1
	18,15
	42,06
	23,91
	44,86
	1279

	ж.д.№ 1 Кв.1
	0,04750464
	94
	69,2
	1,9002
	6,7
	18,29
	42,13
	23,83
	29,77
	1161

	ж.д.№ 34 Кв.1
	0,04531168
	93,9
	69,1
	1,8125
	6,5
	18,34
	42,15
	23,81
	30,03
	1162

	ж.д.№ 22 квартал 3
	0,0103046
	89,8
	65,9
	0,4122
	3,1
	18,54
	42,25
	23,72
	48,68
	1308

	ж.д.№ 35 Кв.1
	0,0457816
	94
	69,2
	1,8313
	6,5
	18,58
	42,27
	23,69
	28,89
	1127

	ж.д.№ 17 квартал 3
	0,0103046
	93,1
	68,5
	0,4122
	3,1
	18,67
	42,32
	23,65
	40,97
	1220

	ж.д.№ 4А Кв.3
	0,07272368
	92,9
	68,4
	2,9089
	8,2
	18,78
	42,37
	23,6
	39,13
	1154

	ж.д.№ 5 квартал 7
	0,0166104
	93,7
	68,9
	0,6644
	3,9
	18,83
	42,4
	23,57
	41,5
	1214

	ж.д.№ 16 квартал 3
	0,0103046
	93,4
	68,7
	0,4122
	3,1
	19,01
	42,49
	23,48
	40,45
	1209

	ж.д.№ 15 квартал 3
	0,0103046
	91,2
	67
	0,4122
	3,1
	19,03
	42,5
	23,47
	44,2
	1234

	ж.д.№ 23 Кв.1А
	0,0823784
	94,1
	69,3
	3,2951
	8,7
	19,09
	42,53
	23,44
	25,69
	935

	ж.д.№ 23 квартал 3
	0,0103046
	91,8
	67,5
	0,4122
	3,1
	19,13
	42,55
	23,42
	45,27
	1260

	ж.д.№ 10 Кв.3
	0,0465648
	91,4
	67,1
	1,8626
	6,5
	19,2
	42,59
	23,38
	66,49
	1348

	ж.д.№ 27А квартал 3
	0,0117
	93,3
	68,7
	0,468
	3,3
	19,28
	42,63
	23,34
	33,83
	1086

	м-н Руденко
	0,0075
	88,8
	65,1
	0,3
	2,6
	19,41
	42,69
	23,28
	35,05
	1073

	ж.д.№ 24 квартал 3
	0,0103046
	92,3
	67,9
	0,4122
	3,1
	19,48
	42,72
	23,25
	44,02
	1239

	ж.д.№ 12 квартал 3
	0,0103046
	88,3
	64,7
	0,4122
	3,1
	19,52
	42,75
	23,22
	56,37
	1358

	ж.д.№ 25 квартал 3
	0,0103046
	93,2
	68,6
	0,4122
	3,1
	19,61
	42,79
	23,18
	42
	1212

	ж.д.№ 11 квартал 3
	0,0103046
	88,9
	65,2
	0,4122
	3,1
	19,62
	42,8
	23,17
	55,59
	1349

	ж.д.№ 8 Кв.3
	0,0474477
	92,1
	67,7
	1,8979
	6,6
	19,78
	42,88
	23,09
	62,22
	1293

	ж.д.№ 4 квартал 7
	0,0166104
	93,7
	69
	0,6644
	3,9
	19,82
	42,9
	23,07
	39,56
	1182

	ж.д.№ 5 Кв.3
	0,03913152
	91
	66,9
	1,5653
	6,0
	19,84
	42,91
	23,06
	70,87
	1359

	ж.д.№ 29 Кв.3
	0,02984704
	92
	67,6
	1,1939
	5,2
	19,86
	42,91
	23,06
	45,39
	1179

	ж.д.№ 32 Кв.3
	0,03034544
	92,8
	68,2
	1,2138
	5,2
	19,9
	42,94
	23,03
	38,98
	1133

	ж.д.№ 5 квартал 4
	0,1819264
	93,7
	69
	7,2771
	12,8
	19,93
	42,95
	23,02
	48,28
	1301

	ж.д.№ 3 квартал 7
	0,0144572
	93,7
	69
	0,5783
	3,6
	19,94
	42,95
	23,02
	38,44
	1162

	ж.д.№ 30 Кв.3
	0,0301888
	92,3
	67,9
	1,2076
	5,2
	19,95
	42,96
	23,01
	44,17
	1164

	ж.д.№ 31 Кв.3
	0,0303312
	93,1
	68,5
	1,2132
	5,2
	19,98
	42,98
	23
	38,3
	1126

	м-н Керимова 5/1
	0,013632
	89,3
	65,5
	0,5453
	3,5
	19,98
	42,97
	23
	73,03
	1366

	ж.д.№ 9 Кв.3
	0,065648
	92,5
	68
	2,63
	7,8
	20,06
	43,02
	22,96
	66,31
	1308

	ж.д.№ 31а Кв.3
	0,00517
	93,4
	68,8
	0,207
	2,6
	20,25
	43,11
	22,86
	35,88
	1085

	ж.д.№ 28 квартал 3
	0,10126064
	93,9
	69,2
	4,0504
	9,5
	20,29
	43,13
	22,84
	31,07
	1020

	ж.д.№ 27 квартал 3
	0,05531904
	93,3
	68,6
	2,2128
	7,0
	20,3
	43,14
	22,84
	35,15
	1050

	ж.д.№ 27Б квартал 3
	0,005896
	93,4
	68,8
	0,2358
	3,1
	20,35
	43,16
	22,81
	33,38
	1058

	ж.д.№ 34 квартал 3
	0,100683
	94,1
	69,3
	4,0273
	9,5
	20,36
	43,17
	22,81
	32,31
	1052

	ж.д.№ 22 Кв.1А
	0,03696
	93,9
	69,1
	1,4784
	5,7
	20,4
	43,19
	22,79
	26,76
	935

	гараж Кабанова
	0,0095
	93,1
	68,5
	0,38
	2,9
	20,44
	43,21
	22,77
	25,7
	819

	ПЧ-16
	0,2178
	94,2
	69,3
	8,712
	13,9
	20,57
	43,27
	22,7
	23,61
	859

	ж.д.№ 18 Кв.1А
	0,09434
	94,1
	69,3
	3,7736
	9,1
	20,65
	43,31
	22,66
	22,72
	815

	ж.д.№ 21 Кв.1А
	0,02704176
	93,7
	69
	1,0817
	4,9
	20,9
	43,44
	22,54
	25,67
	815

	ж.д.№ 30 Кв.1А
	0,0361248
	94,2
	69,4
	1,445
	5,6
	20,91
	43,44
	22,53
	22,94
	830

	ж.д.№ 10 Кв.1А
	0,03312224
	92,6
	68,1
	1,3249
	5,4
	20,93
	43,45
	22,52
	32,96
	899

	ж.д.№ 2 Кв.1А
	0,03344976
	92,6
	68,1
	1,338
	5,4
	20,96
	43,47
	22,51
	37,51
	914

	ж.д.№ 24 Кв.1А
	0,0242792
	94,3
	69,4
	0,9712
	4,6
	20,97
	43,47
	22,5
	20,85
	778

	ж.д.№ 3 Кв.1А
	0,03198304
	91,9
	67,6
	1,2793
	5,3
	20,99
	43,48
	22,49
	51,43
	950

	ж.д.№ 1 Кв.1А
	0,03231056
	92,9
	68,3
	1,2924
	5,3
	21
	43,49
	22,49
	31,14
	879

	Д/сад "СКАЗКА"
	0,043
	91,3
	67
	1,72
	6,1
	21,09
	43,53
	22,44
	69,27
	1009

	ж.д.№ 12 Кв.1А
	0,0280528
	90,6
	66,5
	1,1221
	5,0
	21,11
	43,54
	22,43
	71,49
	1021

	ж.д.№ 9 Кв.1А
	0,0328232
	93
	68,4
	1,3129
	5,4
	21,12
	43,55
	22,43
	31,16
	874

	ж.д.№ 4 Кв.1А
	0,0266288
	91,2
	67
	1,0652
	4,8
	21,15
	43,56
	22,42
	63,25
	981

	ж.д.№ 6 Кв.1А
	0,03383424
	93,1
	68,5
	1,3534
	5,4
	21,17
	43,57
	22,41
	35,56
	887

	ж.д.№ 7 Кв.1А
	0,03241024
	93,3
	68,6
	1,2964
	5,3
	21,18
	43,58
	22,4
	29,27
	854

	ж.д.№ 5 Кв.1А
	0,031328
	92,5
	68
	1,2531
	5,2
	21,21
	43,59
	22,38
	49,2
	920

	Д/сад "СКАЗКА"(склад)
	0,0036
	86,2
	63
	0,144
	2,5
	21,22
	43,6
	22,38
	89,08
	1034

	ж.д.№ 11 Кв.1А
	0,0267712
	91,6
	67,3
	1,0708
	4,8
	21,23
	43,6
	22,37
	66,27
	983

	ж.д.№ 14 Кв.1А
	0,0276968
	92,3
	67,9
	1,1079
	4,9
	21,29
	43,63
	22,34
	46,37
	907

	ж.д.№ 13 Кв.1А
	0,02724112
	92,5
	68
	1,0896
	4,9
	21,34
	43,66
	22,32
	41,58
	883

	ж.д.№ 8 Кв.1А
	0,02694208
	92,2
	67,8
	1,0777
	4,8
	21,34
	43,66
	22,32
	54,87
	928

	ж.д.№ 16 Кв.1А
	0,04391616
	93,7
	69
	1,7566
	6,2
	21,4
	43,69
	22,29
	27,42
	811

	ж.д.№ 15 Кв.1А
	0,0431899
	93,2
	68,6
	1,7276
	6,1
	21,4
	43,69
	22,29
	34,4
	846

	ж.д.№ 17 Кв.1А
	0,04341776
	94,1
	69,3
	1,7367
	6,1
	21,42
	43,7
	22,28
	22,34
	774

	ж.д.№ 19 Кв.1А
	0,0249342
	91,2
	67
	0,9974
	4,7
	21,52
	43,75
	22,23
	41,62
	768

	ж.д.№ 20 Кв.1А
	0,02398016
	93,6
	68,9
	0,9592
	4,5
	21,85
	43,92
	22,06
	25,01
	728

	гараж Дьячков
	0,0099
	88,2
	64,6
	0,396
	2,9
	22,15
	44,07
	21,92
	12,74
	379

	ООО "Маммон"   (гараж)
	0,62589
	94,9
	69,9
	25,036
	22,8
	23,55
	44,77
	21,22
	5,82
	224

	ООО "КРИСМАСС"  (операторная)
	0,002193
	93,1
	68,5
	0,0877
	2,8
	25,16
	45,58
	20,42
	6,7
	92

	ООО "КРИСМАСС"
	0,117888
	94
	69,2
	4,7155
	9,7
	25,16
	45,58
	20,42
	64,11
	113


            1.2.2. Котельная по адресу: с.Сокур ул. Советская 15 Мошковского района Новосибирской области
Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах останется неизменным, так как не планируются приросты потребления тепловой энергии и разделение по видам теплопотребления и теплоносителя.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат. 

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле: 

[image: image1.png]o=y Yt




где i – номер зоны нагрузок;

 Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии; 

Qзд – присоединенная нагрузка здания; 

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

[image: image2.png]



Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:
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Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:
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 (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:
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,руб./Гкал/ч;

[image: image9.png]3¥30-10%
RZ.T



, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 

B – среднее число абонентов на 1 км2; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2; 

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

 φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:
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Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:
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где 
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

 
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал. км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:
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где 
Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал. км:
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где 
a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты; 

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В таблице ниже приведены результаты расчета эффективного радиуса действия тепловой сети газовой котельной с.Сокур ул.Промышленная 15. , принадлежащей МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района.
Таблица 2.1.-1.Расчет эффективного радиуса действия газовой котельной 

	Параметр
	Площадь зоны действия источника
	Число абонентских вводов
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	Среднее число абонентов на 1 км²
	Теплоплотность района
	Эффективный радиус
	Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя

	Ед. изм.
	км²
	
	Гкал/ч
	фи
	руб/м2
	°С
	°С
	В
	Гкал/

ч·км²
	км
	км

	
	1,95
	148
	7,745
	   1,3
	43627,01
	95
	70
	179
	16,9
	1,4
	1,341


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
2.2.1.Блочно модульная газовая котельная с. Сокур ул. Промышленная 15, принадлежащая МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района:
Установленная тепловая мощность по состоянию на 2020 год – 8,4 Гкал/ч.

Абонентские вводы в количестве 148 ед,  с общей тепловой нагрузкой 7,745 Гкал/ч., 
  Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении  9760,1 м.
        Ду-426мм  протяженностью -  337м:      Ду-273мм  протяженностью - 1574м.

        Ду-219мм  протяженностью –  1365м.    Ду-159мм  протяженностью –  535м;         

        Ду-127мм  протяженностью –   65м        Д-у114мм  протяженностью –  2464,5м.

        Ду-89мм  протяженностью –  372м.        Ду-76мм  протяженностью –   205м.        
        Ду-63мм  протяженностью –   55,5м.      Ду-57мм  протяженностью –   2224м.     

        Ду-40мм  протяженностью –  99,5м        Ду-32мм  протяженностью –   235,7м.  

        Ду-25мм  протяженностью –   157,9м.    Ду-20мм  протяженностью –   70м.
На рисунке ниже представлена схема тепловых сетей котельной.

Рисунок 1. Схема действия котельной МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района
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2.2.2.Угольная котельная с. Сокур ул. Советская 15, принадлежащая МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района:
Техническая характеристика                                                    Таблица 2.2.-1
	№№ п/п
	Участок тепловой сети
(двухтрубная)
	Наружный диаметр трубопровода, dн, мм
	Толщина стенки трубопровода, мм
	Длина трубопровода, м
(двухтрубная)
	Тип прокладки
	Тип тепловой изоляции
	Год проектирования тепловой изоляции
	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м

	1
	Котельная – администрация Сокурского сельсовета, ул.Советская, 13

	57
	3,5
	27
	подземная

бесканальная
	без изоляции
	1966
	1,2


Рисунок 2. Схема действия котельной МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района
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                                                                                                L=27 м
                                                                         Подземная, бесканальная.

                                                                                                                                                                                                                                



2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
На рисунке 3 представлена схема теплоснабжения села Сокур, на котором оранжевым цветом выделена область действия котельной МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района, а серым – зона индивидуальных источников тепловой энергии.
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Рисунок 3. Зоны теплоснабжения села Сокур.
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

В перспективе не планируется увеличения тепловой мощности и увеличения тепловой нагрузки. Также в селе Сокур отсутствуют перспективные зоны действия источников тепловой энергии. 
2.4.1.Для газовой котельной, принадлежащей  МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района был проведен гидравлический расчет с учетом планируемых мероприятий по заменам участков тепловой сети системы теплоснабжения. Основные результаты гидравлического расчета:

.

  Табл.результаты расчета тепловой сети.
   Источник  кот. Сокур:

    Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        8.125, Гкал/ч

    Расход тепла на систему отопления                                              6.931, Гкал/ч

    Тепловые потери в подающем трубопроводе                          0.65444, Гкал/ч

    Тепловые потери в обратном трубопроводе                             0.42640, Гкал/ч

    Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе                0.047, Гкал/ч

    Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе                  0.033, Гкал/ч

    Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.034, Гкал/ч

    Суммарный расход в подающем трубопроводе                      283.214, т/ч
    Суммарный расход в обратном трубопроводе                        281.617, т/ч

    Суммарный расход на подпитку                                                1.597, т/ч

    Суммарный расход на систему отопления                                282.680, т/ч

    Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.534, т/ч

    Расход воды на утечки из обратного трубопровода                0.534, т/ч

    Расход воды на утечки из систем теплопотребления              0.530, т/ч

    Давление в подающем трубопроводе                                        46.000, м

    Давление в обратном трубопроводе                                          20.000, м

    Располагаемый напор  на выходе из котельной                       26.000, м
    Температура в подающем трубопроводе                                 95.000,°C

    Температура в обратном трубопроводе                                   66.659,°C

    Процент теплопотерь (1,1586 Гкал/час)                                  14,36 %

Таблица 2.4.-1
Анализ гидравлических расчетов
Расчет выполнен при условии замены следующих участков тепловой сети.

	Наименование участка
	Существ. диаметр, мм
	Уд. лин. потери, мм/м
	Потери напора, по2-м тр-дам, м.в.ст.
	Длина 

трубопр-овода, м
	Новый диаметр, мм

	ТК-7.5 ÷

ж.д.№ 14 кв.7
	32
	86,0
	9,2
	50
	50

	ТК-215÷

ж.д.№ 8 кв.7
	32
	229,0
	12,6
	25
	70


Примечание.

Рекомендуемое значение уд. линейных потерь 5-8 мм/м.

 Расчетный расход сетевой воды – 283,2 м3/час, Расчетный напор на выходе из котельной – 26,0 м.в.ст., 

Напор насоса, с учетом потерь в подогревателях 3,1м.в.ст.(расчетное сопротивление, 12,0 м. в.ст. –фактическое), и коммуникациях котельной должен составлять не менее 42,0 м.в.ст. Согласно данных расчетов выполнены работы по замене тепловых сетей не соответствующих диаметров.
Пьезометрический график котельной представлен на рисунке ниже.
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2.4.2. Угольная котельная с.Сокур, ул.Советская, 15 отапливает два здания. Расчетная часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки, указаны в ниже приведенной в таблице 

Таблица 2.4.-2
Производительность котельной

	№ п./п.
	Наименование
	Существующее положение 2020г.

	1
	2
	3

	 
	Наименование котельной
	котельная Сокур, Советская, 15

	1
	Тепловая мощность источника тепла (номинальная),Гкал/ч
	0,08

	2
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,067

	3
	Потребность в выработке тепловой энергии  на собственные нужды, Гкал/ч
	0,000

	4
	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,001

	5
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	0,012


3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Перспективные балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителями представлены ниже:
3.1.1. Котельная по адресу: с.Сокур ул. Промышленная 15 Мошковского района Новосибирской области
Таблица 3.1.-1 

Потребители теплоснабжения.
	Режим участков кот. Сокур ул. Промышленная 15.


	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	кот. Сокур
	кот.
	1
	0,5
	0,5
	281,1481
	-279,555
	0,051
	0,05
	0,484
	0,478
	184,71
	79,16
	95
	95
	66,64
	66,64

	кот.
	т.А
	46
	0,261
	0,261
	144,202
	-143,385
	0,278
	0,275
	4,076
	4,03
	4006,13
	3490,93
	95
	94,97
	66,67
	66,64

	кот.
	т.А
	46
	0,261
	0,261
	136,9456
	-136,17
	0,278
	0,275
	3,677
	3,635
	4006,13
	3490,93
	95
	94,97
	66,67
	66,64

	т.А
	т.Б
	41
	0,412
	0,412
	281,1358
	-279,567
	0,092
	0,091
	1,352
	1,337
	5310,08
	4667,97
	94,97
	94,95
	66,68
	66,67

	т.Б
	ООО "КРИСМАСС"
	25
	0,51
	0,51
	4,7279
	-4,6943
	0
	0
	0
	0
	4644,62
	4223,55
	94,95
	93,97
	69,18
	68,28

	т.Б
	ТК-201
	38
	0,414
	0,414
	276,307
	-274,799
	0,085
	0,084
	1,306
	1,291
	6046,82
	5337,03
	94,95
	94,93
	66,68
	66,66

	т.В
	ООО "Маммон" (гараж)
	6
	0,1
	0,1
	25,0357
	-24,9886
	0,536
	0,534
	24,915
	24,821
	408,68
	362,39
	94,88
	94,86
	69,89
	69,88

	т.В
	т.Г
	91
	0,414
	0,414
	251,2295
	-249,852
	0,142
	0,141
	1,08
	1,068
	14472,3
	12754
	94,88
	94,82
	66,46
	66,41

	т.Г
	гараж Дьячков
	70
	0,027
	0,027
	0,3961
	-0,3952
	1,093
	1,088
	15,19
	15,123
	2633,54
	2085,13
	94,82
	88,17
	64,59
	59,32

	т.Г
	т.Д
	75
	0,414
	0,414
	250,8041
	-249,486
	0,124
	0,123
	1,076
	1,065
	9647,88
	8524,16
	94,82
	94,78
	66,5
	66,47

	т.Д
	ТК-201А
	310
	0,261
	0,261
	127,1526
	-126,551
	1,097
	1,087
	3,304
	3,273
	28765,7
	25305,9
	94,78
	94,55
	67,08
	66,88

	ТК-201А
	ТК-201Б
	1
	0,1
	0,1
	1,9578
	-1,9516
	0,001
	0,001
	0,158
	0,157
	67,95
	58,24
	94,55
	94,52
	66,07
	66,04

	ТК-201Б
	гараж Нефтяник
	15
	0,032
	0,032
	2,484
	-2,4793
	3,393
	3,381
	199,98
	199,22
	563,2
	468,25
	94,55
	94,33
	69,47
	69,28

	ТК-201Б
	ТК-1.8
	30
	0,1
	0,1
	1,9578
	-1,9517
	0,005
	0,005
	0,158
	0,157
	1597,65
	1358,89
	94,52
	93,7
	66,77
	66,07

	ТК-1.8
	ж.д.№ 20 Кв.1А
	3
	0,05
	0,05
	0,9592
	-0,9574
	0,017
	0,017
	1,998
	1,99
	117,95
	102,81
	93,7
	93,58
	68,88
	68,77

	ТК-1.8
	ТК-1.7А
	20
	0,1
	0,1
	0,9981
	-0,9948
	0,001
	0,001
	0,042
	0,042
	1058,49
	897
	93,7
	92,64
	65,75
	64,85

	ТК-1.7А
	ТК-1.7
	20
	0,1
	0,1
	0,9977
	-0,9951
	0,001
	0,001
	0,042
	0,042
	1339,18
	1174,48
	92,64
	91,3
	66,93
	65,75

	ТК-201А
	ТК-202
	44
	0,259
	0,259
	122,6715
	-122,159
	0,211
	0,209
	3,206
	3,18
	2670,97
	1144,41
	94,55
	94,53
	67,06
	67,05

	ТК-202
	ТК-1.9
	31
	0,207
	0,207
	24,0932
	-23,9991
	0,022
	0,022
	0,421
	0,418
	4301,17
	1843,63
	94,53
	94,35
	67,26
	67,18

	ТК-1.9
	ж.д.№ 17 Кв.1А
	5
	0,082
	0,082
	1,7368
	-1,7334
	0,006
	0,006
	0,377
	0,376
	410,31
	177,81
	94,35
	94,12
	69,3
	69,2

	ТК-1.9
	ТК-1.10
	10
	0,207
	0,207
	22,354
	-22,2682
	0,007
	0,007
	0,363
	0,36
	1387,7
	594,03
	94,35
	94,29
	67,14
	67,11

	ТК-1.10
	ТК-1.11
	26
	0,207
	0,207
	11,8962
	-11,8446
	0,004
	0,004
	0,104
	0,103
	3603,87
	1539,32
	94,29
	93,99
	66,9
	66,77

	ТК-1.11
	ж.д.№ 16 Кв.1А
	6
	0,082
	0,082
	1,7567
	-1,7533
	0,007
	0,007
	0,386
	0,384
	490,16
	212,41
	93,99
	93,71
	68,98
	68,86

	ТК-1.11
	ТК-1.12
	35
	0,207
	0,207
	10,1375
	-10,0934
	0,004
	0,004
	0,076
	0,075
	4835,17
	2064,27
	93,99
	93,51
	66,76
	66,56

	ТК-1.12
	ж.д.№ 15 Кв.1А
	6
	0,1
	0,1
	1,7277
	-1,7243
	0,003
	0,003
	0,124
	0,123
	526,61
	227,82
	93,51
	93,21
	68,58
	68,45

	ТК-1.12
	ТК-1.13
	36
	0,207
	0,207
	8,407
	-8,3719
	0,003
	0,003
	0,053
	0,052
	4954,4
	2114,19
	93,51
	92,92
	66,67
	66,42

	ТК-1.13
	ж.д.№ 13 Кв.1А
	7
	0,05
	0,05
	1,0897
	-1,0876
	0,032
	0,032
	2,573
	2,563
	496,57
	213,97
	92,92
	92,47
	68
	67,8

	ТК-1.13
	ТК-1.14
	16
	0,207
	0,207
	7,3145
	-7,2872
	0,001
	0,001
	0,04
	0,04
	2192,57
	937,64
	92,92
	92,62
	66,63
	66,5

	ТК-1.14
	ж.д.№ 14 Кв.1А
	15
	0,05
	0,05
	1,1079
	-1,1057
	0,054
	0,054
	2,659
	2,648
	372,99
	160,74
	92,62
	92,29
	67,85
	67,71

	ТК-1.14
	ТК-1.15
	31
	0,207
	0,207
	6,2053
	-6,1827
	0,001
	0,001
	0,029
	0,029
	1610,41
	688,67
	92,62
	92,36
	66,55
	66,44

	ТК-1.15
	ж.д.№ 8 Кв.1А
	5
	0,05
	0,05
	1,0777
	-1,0756
	0,029
	0,029
	3,031
	3,019
	124,06
	53,56
	92,36
	92,25
	67,82
	67,77

	ТК-1.15
	ТК-1.16
	13
	0,207
	0,207
	5,1251
	-5,1095
	0,001
	0,001
	0,02
	0,02
	673,89
	288,19
	92,36
	92,23
	66,35
	66,29

	ТК-1.16
	ж.д.№ 4 Кв.1А
	45
	0,05
	0,05
	1,0653
	-1,063
	0,124
	0,123
	2,46
	2,449
	1114,23
	476,27
	92,23
	91,19
	66,98
	66,53

	ТК-1.16
	ТК-1.17
	35
	0,082
	0,082
	4,0588
	-4,0475
	0,08
	0,079
	2,026
	2,015
	1126,61
	482,18
	92,23
	91,95
	66,42
	66,3


	ТК-1.17
	ж.д.№ 11 Кв.1А
	12
	0,1
	0,1
	1,0711
	-1,0686
	0,001
	0,001
	0,049
	0,048
	415,44
	178,57
	91,95
	91,57
	67,28
	67,12

	ТК-1.17
	ТК-1.18
	35
	0,082
	0,082
	1,1226
	-1,1195
	0,006
	0,006
	0,16
	0,159
	1125,14
	479,06
	91,95
	90,95
	66,4
	65,97

	ТК-1.17
	ТК-1.19
	33
	0,1
	0,1
	1,8647
	-1,8598
	0,006
	0,006
	0,143
	0,143
	1142,45
	488,11
	91,95
	91,34
	66,55
	66,29

	ТК-1.19
	Д/сад "СКАЗКА"
	5
	0,05
	0,05
	1,72
	-1,7168
	0,066
	0,066
	6,372
	6,347
	123,27
	52,97
	91,34
	91,27
	67,05
	67,02

	ТК-1.19
	Д/сад "СКАЗКА"(склад)
	30
	0,05
	0,05
	0,1441
	-0,1436
	0,001
	0,001
	0,023
	0,023
	739,6
	299,61
	91,34
	86,21
	63,04
	60,95

	ТК-1.10
	ТК-1.20
	45
	0,15
	0,15
	10,457
	-10,4243
	0,026
	0,025
	0,464
	0,461
	5182,24
	2222,77
	94,29
	93,8
	67,77
	67,55

	ТК-1.20
	ТК-1.21
	30
	0,082
	0,082
	2,6384
	-2,6323
	0,03
	0,029
	0,862
	0,858
	983,81
	421,25
	93,8
	93,42
	68
	67,84

	ТК-1.21
	ж.д.№ 9 Кв.1А
	20
	0,05
	0,05
	1,313
	-1,3104
	0,095
	0,094
	3,725
	3,71
	504,07
	216,12
	93,42
	93,04
	68,45
	68,28

	ТК-1.21
	ж.д.№ 10 Кв.1А
	45
	0,05
	0,05
	1,3251
	-1,3222
	0,191
	0,19
	3,793
	3,777
	1134,15
	483,72
	93,42
	92,57
	68,08
	67,71

	ТК-1.20
	ТК-1.22
	10
	0,15
	0,15
	7,8167
	-7,7939
	0,004
	0,004
	0,261
	0,259
	436,41
	186,97
	93,8
	93,74
	67,77
	67,74

	ТК-1.22
	ж.д.№ 7 Кв.1А
	20
	0,05
	0,05
	1,2965
	-1,2939
	0,092
	0,092
	3,632
	3,618
	598,56
	257,17
	93,74
	93,28
	68,64
	68,44

	ТК-1.22
	ж.д.№ 1 Кв.1А
	45
	0,05
	0,05
	1,2926
	-1,2898
	0,182
	0,181
	3,611
	3,595
	1134,78
	485,31
	93,74
	92,86
	68,31
	67,93

	ТК-1.22
	ТК-1.23
	35
	0,15
	0,15
	5,2272
	-5,2106
	0,005
	0,005
	0,118
	0,117
	1526,92
	652,87
	93,74
	93,45
	67,69
	67,56

	ТК-1.23
	ж.д.№ 6 Кв.1А
	18
	0,05
	0,05
	1,3534
	-1,3508
	0,093
	0,092
	3,956
	3,941
	452,86
	194,67
	93,45
	93,11
	68,51
	68,36

	ТК-1.23
	ж.д.№ 2 Кв.1А
	45
	0,05
	0,05
	1,3382
	-1,3353
	0,195
	0,194
	3,868
	3,852
	1132,16
	483,91
	93,45
	92,6
	68,1
	67,74

	ТК-1.23
	ТК-1.24
	36
	0,15
	0,15
	2,5342
	-2,526
	0,001
	0,001
	0,029
	0,028
	1566,91
	668,42
	93,45
	92,83
	67,56
	67,3

	ТК-1.24
	ж.д.№ 5 Кв.1А
	15
	0,05
	0,05
	1,2532
	-1,2507
	0,069
	0,069
	3,395
	3,382
	375,64
	161,17
	92,83
	92,53
	68,05
	67,92

	ТК-1.24
	ж.д.№ 3 Кв.1А
	45
	0,05
	0,05
	1,2795
	-1,2767
	0,178
	0,178
	3,538
	3,523
	1126,93
	480,39
	92,83
	91,95
	67,59
	67,21

	ТК-202
	т.Е
	10
	0,259
	0,259
	98,5728
	-98,1651
	0,051
	0,05
	2,073
	2,056
	867,82
	761,59
	94,53
	94,52
	67,03
	67,03

	т.Е
	ТК-1.3
	25
	0,082
	0,082
	6,2074
	-6,1938
	0,138
	0,138
	4,719
	4,699
	819,81
	355,36
	94,52
	94,39
	69,01
	68,95

	ТК-1.3
	ж.д.№ 24 Кв.1А
	5
	0,04
	0,04
	0,9712
	-0,9693
	0,068
	0,068
	7,758
	7,728
	109,7
	47,1
	94,39
	94,28
	69,43
	69,38

	ТК-1.3
	ТК-1.4
	17
	0,082
	0,082
	5,2359
	-5,2248
	0,067
	0,067
	3,363
	3,349
	563,83
	241,45
	94,39
	94,28
	68,99
	68,94

	ТК-1.4
	ж.д.№ 18 Кв.1А
	25
	0,069
	0,069
	3,7738
	-3,7663
	0,159
	0,158
	4,682
	4,664
	764,77
	327,93
	94,28
	94,08
	69,27
	69,19

	ТК-1.4
	ТК-1.5
	20
	0,082
	0,082
	1,4619
	-1,4587
	0,006
	0,006
	0,269
	0,267
	662,8
	282,72
	94,28
	93,83
	68,67
	68,48

	ТК-1.5
	ж.д.№ 21 Кв.1А
	5
	0,05
	0,05
	1,0817
	-1,0796
	0,026
	0,026
	2,535
	2,526
	126,86
	54,43
	93,83
	93,71
	68,98
	68,93

	ТК-1.5
	ТК-1.6
	6
	0,025
	0,025
	0,38
	-0,3793
	0,153
	0,153
	23,111
	23,023
	174,84
	151,67
	93,83
	93,37
	68,33
	67,93

	т.Е
	ТК-202А
	67
	0,259
	0,259
	92,3642
	-91,9725
	0,162
	0,16
	1,82
	1,805
	5814,01
	5099,04
	94,52
	94,46
	66,96
	66,91

	ТК-202А
	УЗ.4
	12
	0,1
	0,1
	10,1578
	-10,1371
	0,073
	0,073
	4,12
	4,104
	1016,53
	441,39
	94,46
	94,36
	69,19
	69,14

	УЗ.4
	ж.д.№ 30 Кв.1А
	3
	0,1
	0,1
	1,445
	-1,4422
	0,002
	0,002
	0,087
	0,087
	257,48
	110,34
	94,36
	94,18
	69,35
	69,28

	УЗ.4
	ТК-1.2
	20
	0,1
	0,1
	8,7126
	-8,6951
	0,083
	0,083
	3,562
	3,548
	1048,69
	927,82
	94,36
	94,24
	69,28
	69,17

	ТК-202А
	ТК-203
	90
	0,259
	0,259
	82,198
	-81,8438
	0,161
	0,16
	1,443
	1,43
	7806,12
	6837,16
	94,46
	94,37
	66,77
	66,69

	ТК-203
	ж.д.№ 23 Кв.1А
	30
	0,05
	0,05
	3,2953
	-3,2888
	0,825
	0,822
	23,269
	23,178
	754,79
	328,12
	94,37
	94,14
	69,32
	69,22

	ТК-203
	ж.д.№ 22 Кв.1А
	30
	0,05
	0,05
	1,4785
	-1,4755
	0,167
	0,166
	4,716
	4,697
	754,79
	327,11
	94,37
	93,86
	69,09
	68,87

	ТК-203
	ТК-204
	20
	0,259
	0,259
	77,413
	-77,0906
	0,053
	0,053
	1,28
	1,27
	1733,44
	1517,54
	94,37
	94,34
	66,65
	66,63

	т.Д
	ТК-206
	651
	0,259
	0,259
	123,6274
	-122,96
	2,333
	2,308
	3,256
	3,221
	60407,9
	52873,3
	94,78
	94,29
	66,55
	66,12

	ТК-206
	м-н Руденко
	25
	0,025
	0,025
	0,3
	-0,2994
	0,479
	0,477
	18,192
	18,119
	1445,2
	594,43
	93,67
	88,85
	65,13
	63,15

	ТК-206
	ТК-107
	57
	0,259
	0,259
	123,5464
	-123,041
	0,256
	0,254
	3,252
	3,226
	5269,56
	4631,14
	94,29
	94,25
	66,59
	66,55

	ТК-107
	ТК-108
	65
	0,207
	0,207
	64,2782
	-64,0401
	0,241
	0,239
	2,972
	2,95
	8976,53
	3845,71
	94,25
	94,11
	66,67
	66,61

	ТК-108
	ж.д.№ 1 Кв.1
	4
	0,05
	0,05
	1,9002
	-1,8966
	0,08
	0,079
	9,377
	9,342
	285,86
	124,3
	94,11
	93,96
	69,18
	69,11

	ТК-108
	ТК-109
	40
	0,207
	0,207
	62,3729
	-62,1486
	0,174
	0,172
	3,219
	3,196
	5522,12
	2364,75
	94,11
	94,02
	66,63
	66,6

	ТК-109
	ж.д.№ 7 Кв.1
	3
	0,05
	0,05
	1,8318
	-1,8284
	0,065
	0,065
	8,717
	8,684
	214,23
	93,17
	94,02
	93,9
	69,13
	69,08

	ТК-109
	ТК-110
	60
	0,207
	0,207
	60,5379
	-60,3234
	0,201
	0,199
	2,637
	2,619
	8276,74
	3543,77
	94,02
	93,88
	66,62
	66,56

	ТК-110
	ТК-131
	25
	0,069
	0,069
	3,9033
	-3,8952
	0,142
	0,141
	5,008
	4,987
	1783,55
	767,55
	93,88
	93,43
	67,74
	67,55

	ТК-131
	ж.д.№ 6/9 Кв.1
	15
	0,05
	0,05
	1,6006
	-1,5975
	0,113
	0,112
	5,522
	5,501
	377,47
	162,36
	93,43
	93,19
	68,57
	68,47

	ТК-131
	ж.д.№ 8 Кв.1(Назаров)
	40
	0,05
	0,05
	2,3025
	-2,2978
	0,517
	0,515
	11,387
	11,342
	2865,55
	1218,8
	93,43
	92,18
	67,77
	67,24

	ТК-110
	ТК-111
	30
	0,207
	0,207
	56,6299
	-56,433
	0,094
	0,093
	2,309
	2,293
	4134,45
	1770,72
	93,88
	93,81
	66,59
	66,56

	ТК-111
	ПАО СБЕРБАНК
	10
	0,025
	0,025
	0,9512
	-0,9494
	2,061
	2,053
	181,79
	181,1
	572,61
	247,53
	93,81
	93,21
	68,58
	68,32

	ТК-111
	ТК-112
	35
	0,207
	0,207
	55,6763
	-55,486
	0,102
	0,101
	2,232
	2,217
	4820,36
	2064,82
	93,81
	93,73
	66,59
	66,56

	ТК-112
	ж.д.№ 10 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	2,7159
	-2,7107
	0,165
	0,165
	15,824
	15,765
	356,3
	154,76
	93,73
	93,59
	68,89
	68,83

	ТК-112
	ТК-114
	97
	0,207
	0,207
	52,9577
	-52,778
	0,239
	0,237
	2,02
	2,006
	13352,7
	5713,27
	93,73
	93,47
	66,59
	66,48

	ТК-114
	МКУК"СокурскоеКДО"
	104
	0,1
	0,1
	5,9061
	-5,8913
	0,173
	0,172
	1,401
	1,394
	3638,73
	1570,15
	93,47
	92,86
	68,3
	68,04

	ТК-114
	ТК-114а
	68
	0,1
	0,1
	3,5834
	-3,5743
	0,047
	0,047
	0,52
	0,517
	2379,17
	1026,01
	93,47
	92,81
	68,25
	67,97

	ТК-114а
	ж.д.№ 28 Кв.2
	1
	0,069
	0,069
	3,5822
	-3,5755
	0,042
	0,042
	4,221
	4,205
	30,88
	22,32
	92,81
	92,8
	68,26
	68,25

	ТК-204
	ТК-206
	123
	0,15
	0,15
	15,2745
	-15,2114
	0,134
	0,133
	0,984
	0,976
	10348,1
	8972,04
	94,34
	93,67
	66,77
	66,18

	ТК-206
	ТК-3.1
	35
	0,15
	0,15
	14,9695
	-14,917
	0,043
	0,042
	0,945
	0,939
	1516,8
	650,11
	93,67
	93,57
	66,89
	66,85

	ТК-3.1
	тк.3.1а
	50
	0,15
	0,15
	6,9289
	-6,8977
	0,012
	0,012
	0,205
	0,204
	2167,06
	922,69
	93,57
	93,25
	66,16
	66,02

	ТК-3.8
	м-н Керимова 5/1
	15
	0,05
	0,05
	0,5453
	-0,5442
	0,013
	0,013
	0,655
	0,652
	1005,99
	424,03
	91,18
	89,33
	65,52
	64,74

	тк.3.1а
	ТК-3.2
	125
	0,15
	0,15
	6,9269
	-6,8998
	0,028
	0,028
	0,205
	0,204
	5382,46
	2300,29
	93,25
	92,48
	66,49
	66,16

	ТК-3.2
	ТК-3.3
	20
	0,082
	0,082
	4,1613
	-4,1519
	0,049
	0,048
	2,129
	2,12
	645,34
	277,43
	92,48
	92,32
	67,14
	67,08

	ТК-3.3
	ж.д.№ 8 Кв.3
	15
	0,05
	0,05
	1,898
	-1,8943
	0,158
	0,158
	7,75
	7,721
	373,47
	160,44
	92,32
	92,12
	67,72
	67,64

	ТК-3.3
	ТК-3.4
	20
	0,082
	0,082
	2,2631
	-2,2579
	0,015
	0,014
	0,636
	0,633
	647,35
	276,42
	92,32
	92,03
	66,85
	66,73

	ТК-3.4
	ж.д.№ 9 Кв.3
	10
	0,05
	0,05
	0,4
	-0,3992
	0,005
	0,005
	0,356
	0,355
	248,08
	106,11
	92,03
	91,41
	67,16
	66,9

	ТК-3.4
	ж.д.№ 10 Кв.3
	50
	0,05
	0,05
	1,8628
	-1,8589
	0,434
	0,432
	7,467
	7,436
	1240,39
	530,28
	92,03
	91,37
	67,13
	66,84

	ТК-3.2
	ТК-3.5
	15
	0,082
	0,082
	2,7605
	-2,7529
	0,019
	0,019
	1,111
	1,105
	528,31
	225
	92,48
	92,28
	65,69
	65,61

	ТК-3.5
	ТК-3.7
	48
	0,082
	0,082
	2,7604
	-2,7531
	0,056
	0,056
	1,111
	1,105
	1680,06
	718,42
	92,28
	91,68
	65,95
	65,69

	ТК-3.7
	ж.д.№ 4 Кв.3
	40
	0,025
	0,025
	0,6488
	-0,6475
	3,501
	3,487
	84,689
	84,355
	922,84
	392,65
	91,68
	90,25
	66,24
	65,64

	ТК-3.7
	ТК-3.8
	30
	0,082
	0,082
	2,111
	-2,1061
	0,021
	0,021
	0,652
	0,649
	1047,73
	448,48
	91,68
	91,18
	66,26
	66,05

	ТК-3.1
	ТК-3.9
	25
	0,1
	0,1
	7,7391
	-7,7213
	0,074
	0,073
	2,398
	2,387
	1321,71
	1142,98
	93,57
	93,39
	67,74
	67,59

	ТК-3.9
	ж.д.№ 32 Кв.3
	25
	0,05
	0,05
	1,2139
	-1,2114
	0,113
	0,113
	3,841
	3,825
	746,45
	319,69
	93,39
	92,78
	68,24
	67,98

	ТК-3.9
	ТК-3.10
	8
	0,1
	0,1
	6,5247
	-6,5103
	0,02
	0,02
	1,707
	1,7
	422,39
	365,79
	93,39
	93,33
	67,75
	67,69

	ТК-3.10
	ж.д.№ 31 Кв.3
	10
	0,05
	0,05
	1,2133
	-1,2109
	0,056
	0,055
	3,837
	3,822
	298,48
	128,31
	93,33
	93,08
	68,48
	68,38

	ТК-3.10
	ТК-3.11
	8
	0,1
	0,1
	5,3113
	-5,2995
	0,013
	0,013
	1,134
	1,129
	422,18
	365,54
	93,33
	93,25
	67,68
	67,61

	ТК-3.11
	ж.д.№ 4А Кв.3
	30
	0,05
	0,05
	2,9091
	-2,9034
	0,643
	0,641
	18,148
	18,077
	894,59
	384,32
	93,25
	92,94
	68,37
	68,24

	ТК-3.11
	ТК-3.12
	30
	0,1
	0,1
	2,4021
	-2,3963
	0,008
	0,008
	0,236
	0,235
	1582,22
	1369,31
	93,25
	92,59
	67,57
	66,99

	ТК-3.12
	ж.д.№ 30 Кв.3
	10
	0,05
	0,05
	1,2076
	-1,2052
	0,049
	0,048
	3,154
	3,142
	296,77
	127,26
	92,59
	92,35
	67,9
	67,79

	ТК-3.12
	ж.д.№ 29 Кв.3
	25
	0,05
	0,05
	1,194
	-1,1915
	0,096
	0,095
	3,084
	3,072
	741,93
	316,81
	92,59
	91,97
	67,6
	67,34

	ТК-114
	ТК-115
	40
	0,207
	0,207
	43,4605
	-43,32
	0,069
	0,069
	1,362
	1,354
	5497,38
	2350,35
	93,47
	93,35
	66,33
	66,28

	ТК-115
	ж.д.№ 10 Кв.2
	5
	0,082
	0,082
	3,0679
	-3,0621
	0,019
	0,019
	1,162
	1,158
	176,89
	76,88
	93,35
	93,29
	68,65
	68,62

	ТК-115
	ТК-116
	70
	0,207
	0,207
	40,3894
	-40,2611
	0,095
	0,094
	1,177
	1,17
	9597,39
	4105,13
	93,35
	93,11
	66,26
	66,16

	ТК-116
	ж.д.№ 11 Кв.2
	15
	0,05
	0,05
	3,0298
	-3,024
	0,402
	0,401
	19,68
	19,605
	442,97
	192,2
	93,11
	92,96
	68,39
	68,32

	ТК-116
	ТК-117
	50
	0,207
	0,207
	37,3542
	-37,2427
	0,067
	0,066
	1,008
	1,002
	6841,98
	2927,23
	93,11
	92,93
	66,17
	66,09

	ТК-117
	ж.д.№ 12 Кв.2
	5
	0,05
	0,05
	3,0297
	-3,024
	0,206
	0,205
	19,679
	19,605
	124,2
	53,94
	92,93
	92,88
	68,33
	68,31

	ТК-117
	ТК-118
	30
	0,207
	0,207
	28,133
	-28,0534
	0,023
	0,023
	0,573
	0,57
	4098,18
	1750,26
	92,93
	92,78
	65,77
	65,7

	ТК-118
	ТК-5.1
	40
	0,15
	0,15
	20,4304
	-20,3736
	0,088
	0,088
	1,755
	1,746
	2222,57
	950,04
	92,78
	92,67
	65,46
	65,42

	ТК-5.1
	МКОУ СОШ № 105
	16
	0,1
	0,1
	11,4244
	-11,4024
	0,164
	0,163
	5,208
	5,188
	1327,78
	577,99
	92,67
	92,56
	68,07
	68,01

	ТК-5.1
	т.П
	48
	0,15
	0,15
	3,4368
	-3,4259
	0,003
	0,003
	0,052
	0,051
	2660,16
	1145,92
	92,67
	91,9
	67,05
	66,72

	т.П
	пристройка школы
	16
	0,1
	0,1
	3,4348
	-3,4278
	0,015
	0,015
	0,478
	0,476
	1392,64
	595,96
	91,9
	91,49
	67,22
	67,05

	ТК-118
	Ц-1
	40
	0,1
	0,1
	7,7002
	-7,6822
	0,109
	0,108
	2,374
	2,363
	3328,09
	1432,43
	92,78
	92,35
	66,88
	66,69

	Ц-1
	т.16
	4
	0,1
	0,1
	7,6995
	-7,6829
	0,028
	0,028
	2,373
	2,363
	348,77
	149,45
	92,35
	92,3
	66,9
	66,88

	т.17
	т.О
	25
	0,1
	0,1
	5,1537
	-5,1429
	0,031
	0,031
	1,069
	1,064
	2171,41
	929,17
	91,93
	91,51
	66,86
	66,68

	т.О
	ж.д.№ 8 Кв.2
	2
	0,069
	0,069
	3,6152
	-3,6084
	0,037
	0,037
	4,299
	4,283
	89,33
	69,12
	91,51
	91,48
	67,22
	67,2

	т.О
	ж.д.№ 9 Кв.2
	30
	0,05
	0,05
	1,538
	-1,5349
	0,194
	0,194
	5,101
	5,08
	1178,91
	859,83
	91,51
	90,74
	66,63
	66,07

	ТК-5.1
	ТК-5.6
	66
	0,1
	0,1
	5,5676
	-5,547
	0,092
	0,091
	1,246
	1,237
	6560,29
	5464,3
	92,67
	91,49
	60,43
	59,44

	ТК-5.6
	Мастерские Шк.№ 105
	7
	0,05
	0,05
	0,2483
	-0,2478
	0,002
	0,002
	0,141
	0,14
	421,38
	348,87
	91,49
	89,8
	65,88
	64,47

	ТК-5.6
	т.Р
	50
	0,1
	0,1
	5,3181
	-5,3004
	0,07
	0,069
	1,137
	1,13
	4924,76
	4164,97
	91,49
	90,57
	61,02
	60,24

	т.Р
	магазин 46/1
	3
	0,032
	0,032
	0,5068
	-0,5059
	0,047
	0,047
	8,414
	8,382
	151,61
	124,36
	90,57
	90,27
	66,25
	66,01

	т.Р
	ТК-5.7
	83
	0,1
	0,1
	4,8104
	-4,7953
	0,084
	0,084
	0,932
	0,926
	8116,18
	6979,42
	90,57
	88,88
	61,95
	60,5

	ТК-5.7
	пристройка ЦРБ
	39
	0,069
	0,069
	1,5185
	-1,515
	0,04
	0,04
	0,769
	0,765
	2598,49
	2247,88
	88,88
	87,17
	63,8
	62,32

	ТК-5.7
	ТК-5.8
	8
	0,1
	0,1
	3,2904
	-3,2818
	0,005
	0,005
	0,439
	0,437
	771,94
	672,97
	88,88
	88,65
	61,99
	61,79

	ТК-5.8
	ЦРБ вв 1
	6
	0,1
	0,1
	1,6447
	-1,6414
	0,003
	0,003
	0,112
	0,112
	577,87
	518,49
	88,65
	88,29
	64,69
	64,38

	ТК-5.8
	ТК-5.9
	46
	0,1
	0,1
	1,6456
	-1,6405
	0,006
	0,006
	0,112
	0,112
	4430,36
	3868,54
	88,65
	85,95
	61,96
	59,61

	ТК-5.9
	ЦРБ вв 2
	9
	0,1
	0,1
	1,6448
	-1,6414
	0,004
	0,003
	0,112
	0,112
	848,24
	760,43
	85,95
	85,44
	62,43
	61,96

	ТК-107
	ТК-106
	30
	0,207
	0,207
	59,261
	-59,0077
	0,103
	0,102
	2,527
	2,506
	4143,01
	1774,83
	94,25
	94,18
	66,59
	66,56

	ТК-106
	ж.д.№ 35 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	1,8313
	-1,8278
	0,075
	0,075
	7,218
	7,191
	307,28
	257,28
	94,18
	94,01
	69,22
	69,08

	ТК-106
	ТК-105
	35
	0,207
	0,207
	57,4274
	-57,1822
	0,121
	0,12
	2,374
	2,354
	3453,4
	3008,3
	94,18
	94,12
	66,56
	66,51

	ТК-105
	ж.д.№ 34 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	1,8125
	-1,809
	0,074
	0,073
	7,071
	7,045
	357,11
	155,32
	94,12
	93,92
	69,15
	69,06

	ТК-105
	ТК-104
	35
	0,207
	0,207
	55,6121
	-55,3759
	0,114
	0,113
	2,227
	2,208
	2315,83
	991,84
	94,12
	94,08
	66,5
	66,48

	ТК-104
	ТК-1.1
	25
	0,207
	0,207
	55,6094
	-55,3787
	0,091
	0,091
	2,226
	2,208
	1653,08
	708,38
	94,08
	94,05
	66,51
	66,5

	ТК-1.1
	ТК-1.7
	20
	0,207
	0,207
	41,0432
	-40,8511
	0,044
	0,043
	1,216
	1,204
	1322,32
	565,29
	94,05
	94,02
	66,14
	66,13

	ТК-1.7
	ж.д.№ 32 Кв.1
	8
	0,05
	0,05
	1,9361
	-1,9324
	0,108
	0,108
	8,064
	8,033
	280,43
	122,3
	94,02
	93,87
	69,11
	69,04

	ТК-1.7
	ТК-1.8
	15
	0,207
	0,207
	39,1055
	-38,9203
	0,034
	0,034
	1,104
	1,094
	989,26
	423,54
	94,02
	93,99
	66,01
	66

	ТК-1.8
	Слесарная
	10
	0,032
	0,032
	0,5552
	-0,5541
	0,127
	0,127
	10,083
	10,045
	547,39
	236,68
	93,99
	93
	68,42
	67,99

	ТК-1.8
	ТК-1.9
	20
	0,207
	0,207
	38,5492
	-38,3674
	0,039
	0,038
	1,073
	1,063
	1317,71
	564,56
	93,99
	93,96
	66
	65,98

	ТК-1.9
	ТК-1.10
	40
	0,1
	0,1
	3,685
	-3,6765
	0,025
	0,025
	0,55
	0,547
	3503,6
	1511,26
	93,96
	93,01
	67,98
	67,57

	ТК-1.10
	ж.д.№ 3 Кв.1
	7
	0,05
	0,05
	1,8501
	-1,8466
	0,092
	0,091
	7,366
	7,338
	500,9
	214,61
	93,01
	92,74
	68,21
	68,09

	ТК-1.10
	ж.д.№ 33 Кв.1
	12
	0,05
	0,05
	1,8342
	-1,8306
	0,126
	0,126
	7,24
	7,213
	822,91
	351,87
	93,01
	92,56
	68,07
	67,87

	ТК-1.9
	ТК-1.11
	32
	0,207
	0,207
	34,8626
	-34,6925
	0,042
	0,042
	0,878
	0,87
	4394,93
	1880,71
	93,96
	93,83
	65,88
	65,83

	ТК-1.11
	ж.д.№ 4 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	1,8102
	-1,8068
	0,074
	0,073
	7,054
	7,027
	174,78
	76,32
	93,83
	93,73
	69
	68,96

	ТК-1.11
	ТК-1.12
	45
	0,207
	0,207
	32,6852
	-32,5242
	0,047
	0,047
	0,773
	0,765
	2959,53
	1266,37
	93,83
	93,74
	65,72
	65,69

	ТК-1.12
	ж.д.№ 5 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	1,4781
	-1,4753
	0,049
	0,049
	4,713
	4,696
	174,51
	76,23
	93,74
	93,62
	68,91
	68,86

	ТК-1.12
	ТК-1.13
	45
	0,207
	0,207
	31,2035
	-31,0524
	0,043
	0,043
	0,704
	0,698
	2954,91
	1264,76
	93,74
	93,65
	65,62
	65,58

	ТК-1.13
	т.Т
	15
	0,15
	0,15
	17,8469
	-17,7444
	0,034
	0,033
	1,341
	1,326
	1704,2
	723,52
	93,65
	93,55
	64,22
	64,18

	т.Т
	ж.д.№ 13 Кв.1
	15
	0,05
	0,05
	2,6567
	-2,6516
	0,31
	0,308
	15,144
	15,086
	369,5
	162,76
	93,55
	93,41
	68,74
	68,68

	т.Т
	ТК-1.21
	30
	0,15
	0,15
	15,1897
	-15,0934
	0,039
	0,039
	0,973
	0,961
	1278,47
	545,02
	93,55
	93,47
	63,47
	63,43

	ТК-1.21
	ТК-1.20
	10
	0,05
	0,05
	1,1905
	-1,1882
	0,037
	0,037
	3,067
	3,055
	245,04
	108,24
	93,47
	93,26
	68,49
	68,4

	ТК-1.20
	ж.д.№ 2 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	1,1905
	-1,1882
	0,04
	0,04
	3,066
	3,055
	126,28
	54,1
	93,26
	93,15
	68,54
	68,49

	ТК-1.21
	ТК-1.21
	30
	0,15
	0,15
	13,9979
	-13,9065
	0,033
	0,033
	0,827
	0,817
	1271,73
	543,38
	93,47
	93,37
	63,09
	63,05

	ТК-1.21
	Д/сад "Тополек"
	120
	0,1
	0,1
	3,1421
	-3,132
	0,057
	0,057
	0,401
	0,398
	10281,6
	4399,63
	93,37
	90,1
	66,12
	64,72

	ТК-1.21
	ТК-1.25
	10
	0,15
	0,15
	10,8546
	-10,7757
	0,01
	0,01
	0,499
	0,492
	422,63
	180,55
	93,37
	93,34
	62,63
	62,62

	ТК-1.25
	ж.д.№ 17 Кв.1
	12
	0,082
	0,082
	2,5178
	-2,5128
	0,023
	0,023
	0,786
	0,783
	910,72
	403,83
	93,34
	92,97
	68,4
	68,24

	ТК-1.25
	ТК-1.26
	10
	0,15
	0,15
	8,3364
	-8,2633
	0,006
	0,006
	0,296
	0,291
	421,29
	178,55
	93,34
	93,29
	60,95
	60,93

	ТК-1.26
	ж.д.№ 16 Кв.1
	10
	0,032
	0,032
	2,5176
	-2,5129
	2,863
	2,853
	205,42
	204,64
	248,52
	111,7
	93,29
	93,19
	68,57
	68,52

	ТК-1.26
	ТК-1.27
	65
	0,125
	0,125
	5,8183
	-5,7509
	0,022
	0,021
	0,29
	0,284
	3465,18
	1449,9
	93,29
	92,69
	57,89
	57,64

	ТК-1.27
	ТК-1.28
	310
	0,207
	0,207
	5,8165
	-5,7527
	0,009
	0,009
	0,026
	0,025
	30239,8
	25557
	92,69
	87,49
	62,34
	57,89

	ТК-1.28
	ТК-1.29
	60
	0,1
	0,1
	5,792
	-5,7772
	0,089
	0,088
	1,347
	1,341
	3857,87
	3387,64
	87,49
	86,82
	62,92
	62,34

	ТК-1.29
	ж.д.№ 18а Кв.2
	60
	0,05
	0,05
	0,3287
	-0,3276
	0,017
	0,017
	0,243
	0,241
	1402,85
	572,92
	86,82
	82,56
	60,14
	58,39

	ТК-1.29
	ТК-1.30
	35
	0,1
	0,1
	5,4623
	-5,4507
	0,049
	0,049
	1,199
	1,194
	1145,66
	491,49
	86,82
	86,61
	63,28
	63,19

	ТК-1.30
	ж.д.№ 18 Кв.2
	1
	0,082
	0,082
	3,9541
	-3,9467
	0,024
	0,024
	1,924
	1,917
	30,89
	21,77
	86,61
	86,61
	63,35
	63,35

	ТК-1.30
	ООО "ХОЛИДЭЙ"
	5
	0,05
	0,05
	0,9113
	-0,9096
	0,024
	0,023
	1,805
	1,798
	124,59
	88,53
	86,61
	86,48
	63,25
	63,16

	ТК-1.30
	аптека Коптель
	5
	0,05
	0,05
	0,5962
	-0,5951
	0,01
	0,01
	0,78
	0,777
	124,59
	88,44
	86,61
	86,41
	63,2
	63,05

	ТК-1.1
	ТК-1.2
	30
	0,1
	0,1
	14,5642
	-14,5295
	0,303
	0,301
	8,451
	8,411
	2527,79
	1089,94
	94,05
	93,87
	67,67
	67,59

	ТК-1.2
	ж.д.№ 30 Кв.1
	16
	0,05
	0,05
	2,6288
	-2,6237
	0,318
	0,317
	14,829
	14,772
	565,71
	244,03
	93,87
	93,66
	68,94
	68,85

	ТК-1.2
	ТК-1.3
	50
	0,1
	0,1
	11,9349
	-11,9063
	0,317
	0,315
	5,682
	5,655
	4422,99
	1890,01
	93,87
	93,5
	67,57
	67,41

	ТК-1.3
	ж.д.№ 29 Кв.1
	26
	0,05
	0,05
	2,6288
	-2,6237
	0,507
	0,505
	14,829
	14,772
	653,87
	281,63
	93,5
	93,26
	68,62
	68,51

	ТК-1.3
	ТК-1.4
	40
	0,1
	0,1
	8,0509
	-8,032
	0,119
	0,118
	2,594
	2,582
	3528,06
	1509,77
	93,5
	93,07
	67,77
	67,58

	ТК-1.4
	ж.д.№ 28 Кв.1
	8
	0,05
	0,05
	2,6031
	-2,5982
	0,235
	0,234
	14,542
	14,487
	281,61
	121,07
	93,07
	92,96
	68,38
	68,34

	ТК-1.4
	ТК-1.5
	15
	0,1
	0,1
	5,4471
	-5,4346
	0,027
	0,027
	1,193
	1,187
	1321,07
	564,71
	93,07
	92,82
	67,6
	67,49

	ТК-1.5
	ж.д.№ 19 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	2,4932
	-2,4884
	0,176
	0,175
	13,343
	13,293
	175,56
	75,5
	92,82
	92,75
	68,22
	68,19

	ТК-1.5
	ТК-1.6
	45
	0,1
	0,1
	2,9537
	-2,9464
	0,019
	0,019
	0,355
	0,353
	2171,3
	925,18
	92,82
	92,09
	67,41
	67,09

	ТК-1.6
	ж.д.№ 25 Кв.1
	10
	0,05
	0,05
	1,4457
	-1,4429
	0,082
	0,081
	4,51
	4,493
	349,09
	149,47
	92,09
	91,85
	67,5
	67,4

	ТК-1.6
	ж.д.№ 26 Кв.1
	10
	0,05
	0,05
	1,5072
	-1,5043
	0,089
	0,088
	4,9
	4,881
	349,09
	149,49
	92,09
	91,86
	67,51
	67,41

	ТК-1.13
	ТК-1.14
	70
	0,15
	0,15
	13,353
	-13,3116
	0,06
	0,06
	0,753
	0,749
	3011,33
	1305,06
	93,65
	93,42
	67,63
	67,53

	ТК-1.14
	ТК-1.15
	23
	0,15
	0,15
	5,1691
	-5,1538
	0,004
	0,004
	0,115
	0,115
	1000,55
	429,08
	93,42
	93,23
	67,93
	67,84

	ТК-1.15
	ж.д.№ 12 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	2,6435
	-2,6385
	0,157
	0,156
	14,995
	14,939
	149,31
	64,21
	93,23
	93,17
	68,55
	68,53

	ТК-1.15
	ТК-1.16
	45
	0,15
	0,15
	2,5246
	-2,5162
	0,002
	0,002
	0,028
	0,028
	2541,52
	1081,06
	93,23
	92,22
	67,73
	67,3

	ТК-1.14
	ТК-1.17
	45
	0,1
	0,1
	8,181
	-8,1607
	0,136
	0,135
	2,678
	2,665
	1848,97
	791,11
	93,42
	93,19
	67,59
	67,5

	ТК-1.17
	ТК 1.18
	12
	0,1
	0,1
	8,1802
	-8,1615
	0,048
	0,047
	2,677
	2,665
	492,25
	210,92
	93,19
	93,13
	67,62
	67,59

	ТК 1.18
	ж.д.№ 14 Кв.1
	3
	0,1
	0,1
	2,0802
	-2,0762
	0,003
	0,003
	0,178
	0,177
	88,66
	61,89
	93,13
	93,09
	68,49
	68,46

	ТК 1.18
	ТК-1.19
	35
	0,1
	0,1
	6,0998
	-6,0855
	0,061
	0,061
	1,493
	1,486
	1034,37
	709,65
	93,13
	92,96
	67,45
	67,33

	ТК-1.19
	ж.д.№ 15 Кв.1
	5
	0,1
	0,1
	2,9734
	-2,9676
	0,007
	0,007
	0,36
	0,358
	204,63
	88,14
	92,96
	92,9
	68,33
	68,3

	ТК-1.19
	ТК-1.20
	74
	0,069
	0,069
	3,1258
	-3,1184
	0,249
	0,248
	3,219
	3,204
	2486,57
	1057,23
	92,96
	92,17
	66,98
	66,64

	ТК-1.20
	ШОСТ
	11
	0,05
	0,05
	2,5064
	-2,5017
	0,24
	0,239
	13,485
	13,434
	324,39
	139,5
	92,17
	92,04
	67,66
	67,6

	ТК-1.20
	м- н Керимов 23
	25
	0,05
	0,05
	0,6187
	-0,6174
	0,027
	0,026
	0,84
	0,836
	1694,77
	707,49
	92,17
	89,43
	65,59
	64,44

	ТК-204
	ТК-207
	45
	0,259
	0,259
	62,136
	-61,8817
	0,055
	0,055
	0,826
	0,82
	3899,58
	3420,07
	94,34
	94,28
	66,82
	66,76

	ТК-207
	ТК-3.13
	44
	0,1
	0,1
	6,2645
	-6,2502
	0,078
	0,078
	1,575
	1,568
	1808,42
	783,39
	94,28
	93,99
	68,85
	68,72

	ТК-3.13
	ж.д.№ 28 квартал 3
	6
	0,082
	0,082
	4,0505
	-4,0428
	0,035
	0,035
	2,018
	2,011
	262,38
	112,62
	93,99
	93,93
	69,15
	69,12

	ТК-3.13
	ж.д.№ 27 квартал 3
	36
	0,082
	0,082
	2,2132
	-2,2082
	0,032
	0,032
	0,609
	0,606
	1574,29
	670,89
	93,99
	93,28
	68,64
	68,34

	ТК-207
	т.Ж
	77
	0,259
	0,259
	55,866
	-55,6371
	0,066
	0,065
	0,669
	0,663
	6669,42
	5846
	94,28
	94,16
	66,71
	66,61

	т.К
	ж.д.№ 27А квартал 3
	13
	0,025
	0,025
	0,468
	-0,4671
	0,514
	0,512
	34,99
	34,856
	379,65
	329,66
	94,12
	93,31
	68,66
	67,95

	т.К
	ТК-206
	37
	0,259
	0,259
	51,1219
	-50,9278
	0,033
	0,033
	0,56
	0,556
	3200,81
	2805,79
	94,12
	94,06
	66,59
	66,53

	ТК-206
	ТК-209
	15
	0,259
	0,259
	51,1173
	-50,9324
	0,021
	0,02
	0,56
	0,556
	1297,01
	1137,73
	94,06
	94,03
	66,61
	66,59

	ТК-209
	ТК-210
	30
	0,259
	0,259
	51,1154
	-50,9342
	0,029
	0,029
	0,56
	0,556
	4826,71
	2067,89
	94,03
	93,94
	66,65
	66,61

	ТК-210
	ж.д.№ 3 квартал 7
	7
	0,032
	0,032
	0,5783
	-0,5772
	0,105
	0,105
	10,936
	10,894
	131,63
	57,15
	93,94
	93,71
	68,98
	68,88

	ТК-210
	ТК-211
	20
	0,259
	0,259
	50,5334
	-50,3608
	0,023
	0,023
	0,548
	0,544
	1206,23
	516,83
	93,94
	93,91
	66,64
	66,63

	ТК-211
	ж.д.№ 4 квартал 7
	7
	0,032
	0,032
	0,6644
	-0,6632
	0,138
	0,138
	14,414
	14,359
	131,6
	57,16
	93,91
	93,71
	68,98
	68,9

	ТК-211
	ТК-212
	32
	0,259
	0,259
	44,9191
	-44,7644
	0,023
	0,023
	0,433
	0,43
	1929,49
	827,6
	93,91
	93,87
	66,81
	66,79

	ТК-212
	ж.д.№ 5 квартал 7
	7
	0,025
	0,025
	0,6644
	-0,6632
	0,611
	0,609
	70,353
	70,087
	131,71
	57,13
	93,87
	93,67
	68,95
	68,86

	ТК-212
	т.Л
	42
	0,259
	0,259
	44,2507
	-44,1052
	0,027
	0,027
	0,421
	0,418
	2534,54
	1085,8
	93,87
	93,81
	66,8
	66,78

	ТК-213
	ж.д.№ 5 квартал 4
	10
	0,15
	0,15
	7,2775
	-7,263
	0,011
	0,011
	0,226
	0,225
	434,08
	188,3
	93,75
	93,69
	68,97
	68,94

	ТК-213
	ТК-214
	52
	0,1
	0,1
	15,3444
	-15,2957
	0,542
	0,539
	9,378
	9,319
	1826,63
	777,61
	93,75
	93,63
	65,99
	65,94

	ТК-214
	ж.д.№ 7 квартал 7
	20
	0,032
	0,032
	1,3289
	-1,3263
	1,298
	1,293
	57,366
	57,146
	373,85
	162,65
	93,63
	93,35
	68,7
	68,57

	ТК-214
	ТК-215
	52
	0,1
	0,1
	14,0146
	-13,9703
	0,452
	0,45
	7,827
	7,777
	1814,43
	776,05
	93,63
	93,5
	65,8
	65,75

	ТК-215
	ж.д.№ 8 квартал 7
	25
	0,069
	0,069
	2,6579
	-2,6525
	0,079
	0,079
	2,332
	2,322
	746,21
	324,84
	93,5
	93,22
	68,59
	68,47

	ТК-215
	ТК-216
	52
	0,1
	0,1
	11,3558
	-11,3188
	0,297
	0,295
	5,145
	5,112
	1810,8
	772,56
	93,5
	93,35
	65,25
	65,18

	ТК-216
	ТК-7.1
	60
	0,1
	0,1
	11,3549
	-11,3197
	0,338
	0,336
	5,145
	5,113
	2080
	890,83
	93,35
	93,16
	65,33
	65,25

	ТК-7.1
	ж.д.№ 9 квартал 7
	25
	0,05
	0,05
	1,1997
	-1,1973
	0,095
	0,094
	3,114
	3,101
	618,64
	268,97
	93,16
	92,65
	68,14
	67,91

	ТК-7.1
	ТК-7.2
	40
	0,1
	0,1
	10,1541
	-10,1234
	0,189
	0,187
	4,117
	4,093
	1617,37
	691,42
	93,16
	93
	65,09
	65,02

	ТК-7.2
	ж.д.№ 10 квартал 7
	12
	0,05
	0,05
	3,658
	-3,6511
	0,5
	0,498
	28,658
	28,55
	351,53
	153,67
	93
	92,91
	68,34
	68,3

	ТК-7.2
	ТК-7.4
	65
	0,1
	0,1
	6,4954
	-6,4731
	0,12
	0,119
	1,692
	1,681
	3421,64
	2857,64
	93
	92,48
	63,72
	63,28

	ТК-7.4
	ж.д.№ 11 квартал 7
	12
	0,05
	0,05
	2,3544
	-2,3499
	0,208
	0,207
	11,904
	11,859
	347,31
	152,68
	92,48
	92,33
	67,89
	67,82

	ТК-7.4
	ТП
	80
	0,1
	0,1
	4,1399
	-4,1244
	0,059
	0,059
	0,692
	0,687
	4194,19
	3464,78
	92,48
	91,46
	62,22
	61,38

	ТП
	ТК-7.5
	35
	0,1
	0,1
	4,1385
	-4,1258
	0,028
	0,028
	0,692
	0,687
	1820,6
	1521,48
	91,46
	91,02
	62,59
	62,22

	ТК-7.5
	ж.д.№ 14 квартал 7
	50
	0,05
	0,05
	1,628
	-1,6246
	0,324
	0,323
	5,712
	5,687
	1925,54
	1665,64
	91,02
	89,84
	65,92
	64,89

	ТК-7.5
	ТК-7.6
	35
	0,1
	0,1
	2,5098
	-2,5018
	0,01
	0,01
	0,257
	0,256
	1814,36
	1507,84
	91,02
	90,3
	61,7
	61,09

	ТК-7.6
	ТК-7.7
	25
	0,1
	0,1
	1,4632
	-1,4588
	0,003
	0,003
	0,089
	0,089
	1288,66
	1064,43
	90,3
	89,42
	60,54
	59,81

	ТК-7.7
	ж.д.№ 17 квартал 7
	95
	0,05
	0,05
	1,4628
	-1,4593
	0,476
	0,474
	4,617
	4,595
	4469,61
	3824,64
	89,42
	86,36
	63,16
	60,54

	ТК-7.6
	ж.д.№ 16 квартал 7
	50
	0,05
	0,05
	1,046
	-1,0436
	0,138
	0,137
	2,372
	2,361
	1663,37
	721
	90,3
	88,71
	65,02
	64,33

	ТК-213
	т.14
	102
	0,1
	0,1
	20,7936
	-20,7346
	1,954
	1,943
	17,198
	17,101
	5323,56
	4640,05
	93,75
	93,5
	67,22
	66,99

	ТК-217
	т.11
	20
	0,1
	0,1
	13,3227
	-13,2882
	0,182
	0,182
	7,075
	7,039
	702,36
	300,88
	93,21
	93,16
	67,43
	67,41

	ТК-4.1
	ТК-4.2
	25
	0,069
	0,069
	2,8311
	-2,8235
	0,075
	0,074
	2,643
	2,629
	750,88
	320,6
	93,01
	92,74
	66,97
	66,85

	ТК-4.2
	ж.д. кв.4 кв.6
	10
	0,032
	0,032
	0,4
	-0,3992
	0,066
	0,066
	5,259
	5,239
	187,02
	80,36
	92,74
	92,28
	67,84
	67,64

	ТК-4.2
	ж.д.№ 37 квартал 4
	40
	0,082
	0,082
	1,2149
	-1,2116
	0,011
	0,011
	0,187
	0,186
	1415,38
	603,4
	92,74
	91,58
	67,29
	66,79

	ТК-4.2
	ж.д.№ 38 квартал 4
	40
	0,082
	0,082
	1,216
	-1,2128
	0,011
	0,011
	0,187
	0,186
	1296,68
	553,41
	92,74
	91,68
	67,37
	66,91

	ТК-4.1
	т.13
	12
	0,1
	0,1
	8,1384
	-8,1185
	0,047
	0,047
	2,65
	2,637
	1009,5
	432,87
	93,01
	92,88
	67,51
	67,45

	т.13
	ж.д.№ 43 квартал 4
	9
	0,1
	0,1
	1,2368
	-1,2341
	0,001
	0,001
	0,064
	0,064
	315,53
	135,53
	92,88
	92,63
	68,12
	68,01

	ТК-4.3
	ж.д.№ 43 квартал 4
	25
	0,05
	0,05
	1,2367
	-1,2342
	0,109
	0,109
	3,307
	3,294
	1675,81
	713,23
	91,49
	90,13
	66,15
	65,57

	т.12
	ж.д.№ 42 квартал 4
	6
	0,05
	0,05
	1,1928
	-1,1905
	0,043
	0,043
	3,078
	3,066
	150,32
	64,78
	93,09
	92,96
	68,39
	68,33

	т.13
	ТК-4.11
	70
	0,1
	0,1
	6,9015
	-6,8846
	0,145
	0,144
	1,909
	1,9
	2454,16
	1049,85
	92,88
	92,53
	67,57
	67,41

	т.113
	ТК-4.11
	70
	0,1
	0,1
	6,8002
	-6,7836
	0,148
	0,147
	1,854
	1,845
	2435,91
	1042,59
	92,25
	91,89
	67,1
	66,94

	ТК-4.11
	ж.д.№ 45 квартал 4
	8
	0,05
	0,05
	1,2703
	-1,2679
	0,047
	0,047
	3,488
	3,475
	280,32
	120,2
	92,53
	92,31
	67,87
	67,77

	ТК-4.11
	ТК-4.12
	30
	0,1
	0,1
	5,6299
	-5,618
	0,046
	0,045
	1,274
	1,268
	1049,85
	449,5
	92,53
	92,34
	67,6
	67,52

	ТК-4.12
	ж.д.№ 44 квартал 4
	9
	0,032
	0,032
	1,4257
	-1,423
	0,767
	0,764
	66,011
	65,761
	268,67
	115,11
	92,34
	92,15
	67,75
	67,67

	ТК-4.12
	дом.14кв.4
	30
	0,05
	0,05
	4,2037
	-4,1955
	1,444
	1,439
	37,821
	37,675
	889,12
	380,71
	92,34
	92,13
	67,67
	67,58

	ТК-117
	ТК 4.9
	40
	0,15
	0,15
	6,1875
	-6,1692
	0,009
	0,009
	0,164
	0,163
	2230,29
	961,06
	92,93
	92,57
	67,4
	67,25

	ТК 4.9
	ж.д.№ 13 Кв.4
	14
	0,05
	0,05
	3,2604
	-3,2542
	0,443
	0,441
	22,781
	22,694
	490,17
	210,6
	92,57
	92,42
	67,95
	67,89

	ТК 4.9
	ТК 4.8
	40
	0,15
	0,15
	2,9254
	-2,9166
	0,002
	0,002
	0,038
	0,038
	2242,5
	955,14
	92,57
	91,8
	67,18
	66,86

	ТК 4.8
	ж.д.№ 3 Кв.4
	10
	0,05
	0,05
	2,9238
	-2,9182
	0,283
	0,282
	18,331
	18,262
	677,22
	289,99
	91,8
	91,57
	67,28
	67,18

	ТК-217
	ТК-4.4
	16
	0,1
	0,1
	6,6671
	-6,6516
	0,039
	0,039
	1,782
	1,774
	561,88
	240,85
	93,21
	93,13
	67,56
	67,52

	ТК-4.4
	ж.д.№ 36 квартал 4
	10
	0,05
	0,05
	1,1808
	-1,1785
	0,046
	0,046
	3,017
	3,006
	250,89
	107,91
	93,13
	92,92
	68,35
	68,26

	ТК-4.4
	ТК-4.5
	10
	0,1
	0,1
	5,486
	-5,4734
	0,019
	0,019
	1,21
	1,204
	351,24
	150,35
	93,13
	93,06
	67,43
	67,4

	т.11
	ж.д.№ 41 квартал 4
	6
	0,05
	0,05
	1,1592
	-1,1569
	0,041
	0,041
	2,908
	2,897
	150,44
	64,83
	93,16
	93,03
	68,44
	68,39

	ТК-4.5
	ТК-4.6
	20
	0,1
	0,1
	5,4859
	-5,4735
	0,031
	0,031
	1,21
	1,204
	701,66
	300,57
	93,06
	92,94
	67,49
	67,43

	ТК-4.6
	ж.д.№ 2 Кв.4
	5
	0,05
	0,05
	2,9574
	-2,9518
	0,196
	0,195
	18,754
	18,683
	341,67
	147,05
	92,94
	92,82
	68,28
	68,23

	ТК-4.6
	ТК-4.7
	20
	0,1
	0,1
	2,5281
	-2,5221
	0,007
	0,007
	0,261
	0,26
	1683,75
	715,99
	92,94
	92,27
	66,91
	66,62

	ТК-4.7
	ж.д.№ 1 Кв.4
	25
	0,082
	0,082
	2,5278
	-2,5225
	0,031
	0,031
	0,792
	0,789
	1936,37
	827,58
	92,27
	91,5
	67,23
	66,91

	ТК-211
	т.4
	10
	0,069
	0,069
	4,9474
	-4,9357
	0,107
	0,107
	8,029
	7,992
	435,41
	359,82
	93,91
	93,82
	64,99
	64,91

	т.4
	т.1
	25
	0,069
	0,069
	2,0615
	-2,0565
	0,04
	0,04
	1,408
	1,401
	1087,78
	900,27
	93,82
	93,3
	65,07
	64,63

	т.1
	ж.д.№ 25 квартал 3
	2
	0,025
	0,025
	0,4122
	-0,4114
	0,1
	0,1
	27,17
	27,068
	52,76
	45,29
	93,3
	93,17
	68,55
	68,44

	т.1
	т.2
	24
	0,05
	0,05
	1,6491
	-1,6453
	0,153
	0,152
	5,859
	5,833
	940,67
	790,08
	93,3
	92,73
	64,7
	64,22

	т.2
	ж.д.№ 24 квартал 3
	5
	0,04
	0,04
	0,4122
	-0,4114
	0,012
	0,012
	1,419
	1,413
	172,55
	141,12
	92,73
	92,31
	67,87
	67,53

	т.2
	т.3
	24
	0,05
	0,05
	1,2368
	-1,234
	0,086
	0,086
	3,308
	3,293
	936,55
	787,73
	92,73
	91,97
	64,4
	63,76

	т.3
	ж.д.№ 23 квартал 3
	2
	0,025
	0,025
	0,4122
	-0,4114
	0,1
	0,1
	27,17
	27,068
	52,22
	44,84
	91,97
	91,84
	67,5
	67,39

	т.3
	т.5
	47
	0,04
	0,04
	0,8245
	-0,8227
	0,271
	0,27
	5,603
	5,578
	1612,53
	1283,41
	91,97
	90,01
	64,46
	62,9

	т.5
	ж.д.№ 22 квартал 3
	3
	0,025
	0,025
	0,4122
	-0,4114
	0,127
	0,127
	27,17
	27,068
	77,14
	66,24
	90,01
	89,83
	65,9
	65,74

	т.5
	ж.д.№ 21 квартал 3
	28
	0,025
	0,025
	0,4122
	-0,4114
	0,818
	0,815
	27,173
	27,065
	720,02
	610,8
	90,01
	88,27
	64,67
	63,18

	т.4
	т.6
	22
	0,051
	0,051
	2,8859
	-2,8793
	0,383
	0,381
	15,89
	15,818
	865,77
	729,89
	93,82
	93,52
	65,5
	65,24

	т.6
	ж.д.№ 15 квартал 3
	27
	0,04
	0,04
	0,4123
	-0,4113
	0,045
	0,045
	1,419
	1,413
	937,52
	755,94
	93,52
	91,25
	67,03
	65,19

	т.6
	т.7
	10
	0,051
	0,051
	2,0613
	-2,0566
	0,098
	0,098
	8,128
	8,091
	392,63
	330,48
	93,52
	93,33
	65,1
	64,94

	т.7
	ж.д.№ 17 квартал 3
	3
	0,025
	0,025
	0,4122
	-0,4114
	0,127
	0,127
	27,17
	27,068
	79,16
	67,93
	93,33
	93,14
	68,53
	68,36

	т.7
	т.8
	47
	0,05
	0,05
	1,6491
	-1,6453
	0,287
	0,286
	5,86
	5,833
	1842,67
	1555,18
	93,33
	92,22
	65,22
	64,28

	т.8
	ж.д.№ 13 квартал 3
	15
	0,032
	0,032
	0,4122
	-0,4114
	0,102
	0,101
	5,582
	5,56
	442,86
	379,96
	92,22
	91,14
	66,95
	66,02

	т.8
	ж.д.№ 18 квартал 3
	3
	0,025
	0,025
	0,4122
	-0,4114
	0,127
	0,127
	27,17
	27,068
	78,48
	67,36
	92,22
	92,03
	67,65
	67,48

	т.8
	т.9
	27
	0,04
	0,04
	0,8245
	-0,8227
	0,159
	0,159
	5,603
	5,578
	928,12
	738,22
	92,22
	91,09
	64,59
	63,7

	т.9
	ж.д.№ 19 квартал 3
	5
	0,04
	0,04
	0,4122
	-0,4114
	0,012
	0,012
	1,419
	1,413
	266,31
	114,98
	91,09
	90,44
	66,39
	66,11

	т.9
	ж.д.№ 20 квартал 3
	29
	0,04
	0,04
	0,4123
	-0,4113
	0,048
	0,048
	1,419
	1,413
	988,19
	796,14
	91,09
	88,69
	65,01
	63,07

	т.Л
	ТК-213
	42
	0,259
	0,259
	43,4206
	-43,288
	0,026
	0,026
	0,405
	0,403
	2533,54
	1086,38
	93,81
	93,75
	66,95
	66,92

	т.Л
	т.10
	94
	0,05
	0,05
	0,8248
	-0,8224
	0,142
	0,141
	1,481
	1,473
	3698,86
	3082,05
	93,81
	89,33
	64,29
	60,55

	т.10
	ж.д.№ 12 квартал 3
	15
	0,032
	0,032
	0,4122
	-0,4114
	0,098
	0,098
	5,582
	5,56
	432,96
	371,67
	89,33
	88,28
	64,68
	63,77

	т.10
	ж.д.№ 11 квартал 3
	6
	0,032
	0,032
	0,4122
	-0,4114
	0,048
	0,048
	5,581
	5,56
	173,18
	149,4
	89,33
	88,91
	65,18
	64,81

	ТК-1.6
	гараж Кабанова
	3
	0,025
	0,025
	0,38
	-0,3793
	0,108
	0,108
	23,111
	23,024
	87,11
	75,98
	93,37
	93,14
	68,53
	68,33

	ТК-1.18
	ж.д.№ 12 Кв.1А
	15
	0,05
	0,05
	1,1222
	-1,1199
	0,056
	0,055
	2,727
	2,716
	368,53
	157,75
	90,95
	90,62
	66,54
	66,4

	ТК-1.16
	ж.д.№ 11 Кв.1
	5
	0,05
	0,05
	2,5228
	-2,518
	0,143
	0,142
	13,661
	13,61
	148,19
	63,5
	92,22
	92,16
	67,75
	67,73

	т.16
	т.17
	20
	0,1
	0,1
	6,4268
	-6,4127
	0,043
	0,042
	1,657
	1,65
	1743,58
	745,64
	92,3
	92,03
	66,83
	66,71

	т.16
	Центр "ГО и ЧС" вв 1
	1
	0,025
	0,025
	1,2726
	-1,2703
	0,911
	0,907
	257,4
	256,44
	33,46
	24,11
	92,3
	92,28
	67,84
	67,83

	т.Б
	ООО "КРИСМАСС"(операторная)
	4
	0,051
	0,051
	0,0877
	-0,0875
	0
	0
	0,008
	0,008
	158,77
	136,64
	94,95
	93,14
	68,53
	66,97

	ТК-1.7
	ж.д.№ 19 Кв.1А
	3
	0,032
	0,032
	0,9974
	-0,9955
	0,182
	0,181
	32,37
	32,248
	87,95
	74,88
	91,3
	91,21
	67
	66,93

	ТК-201
	т.В
	92
	0,414
	0,414
	276,2948
	-274,811
	0,191
	0,189
	1,306
	1,292
	14637,3
	12927,1
	94,93
	94,88
	66,72
	66,68

	ТК-1.2
	ПЧ-16
	12
	0,1
	0,1
	8,7122
	-8,6955
	0,089
	0,089
	3,562
	3,548
	628,64
	557,03
	94,24
	94,17
	69,34
	69,28

	ТК-1.11
	м-н Новоселова
	12
	0,032
	0,032
	0,3647
	-0,364
	0,057
	0,057
	4,379
	4,362
	224,43
	97,44
	93,83
	93,22
	68,59
	68,32

	ТК-1.3
	СТО Керимова 29А
	50
	0,05
	0,05
	1,2543
	-1,2515
	0,198
	0,197
	3,401
	3,386
	3430,51
	1436,9
	93,5
	90,77
	66,65
	65,5

	т.И
	т.К
	20
	0,259
	0,259
	51,5924
	-51,3924
	0,024
	0,024
	0,571
	0,566
	1730,61
	1516,02
	94,15
	94,12
	66,55
	66,52

	т.И
	ж.д.№ 27Б квартал 3
	5
	0,04
	0,04
	0,2359
	-0,2354
	0,004
	0,004
	0,473
	0,471
	170,67
	142,31
	94,15
	93,43
	68,76
	68,15

	т.Ж
	т.И
	6
	0,259
	0,259
	51,829
	-51,627
	0,016
	0,016
	0,576
	0,571
	519,22
	454,71
	94,16
	94,15
	66,52
	66,51

	т.Ж
	ж.д.№ 34 квартал 3
	5
	0,1
	0,1
	4,0274
	-4,0197
	0,013
	0,013
	0,655
	0,653
	261,77
	231,97
	94,16
	94,1
	69,29
	69,23

	т.6
	ж.д.№ 16 квартал 3
	2
	0,025
	0,025
	0,4122
	-0,4114
	0,055
	0,055
	11,84
	11,796
	59,65
	50,74
	93,52
	93,38
	68,72
	68,59

	ТК-3.1
	ж.д.№ 31а Кв.3
	2
	0,032
	0,032
	0,3
	-0,2994
	0,014
	0,014
	2,974
	2,963
	37,58
	16,28
	93,57
	93,44
	68,77
	68,71

	ТК-3.8
	ж.д.№ 5 Кв.3
	8
	0,05
	0,05
	1,5653
	-1,5623
	0,08
	0,079
	6,372
	6,347
	233,4
	100,31
	91,18
	91,03
	66,86
	66,79

	т.11
	т.12
	25
	0,1
	0,1
	12,1631
	-12,1316
	0,17
	0,169
	5,9
	5,87
	877,57
	375,79
	93,16
	93,09
	67,37
	67,34

	т.12
	ТК-4.1
	25
	0,1
	0,1
	10,9699
	-10,9416
	0,139
	0,138
	4,803
	4,778
	876,85
	375,44
	93,09
	93,01
	67,3
	67,26

	дом.14кв.4
	ж.д.№ 14 Кв.4
	1
	0,05
	0,05
	4,1023
	-4,0946
	0,233
	0,232
	36,022
	35,887
	21,27
	15,47
	92,13
	92,13
	67,73
	67,72

	дом.14кв.4
	ж.д.№ 13а Кв.4 (Керимов)
	8
	0,025
	0,025
	0,1013
	-0,1011
	0,016
	0,016
	1,686
	1,679
	187,11
	78,56
	92,13
	90,28
	66,27
	65,49

	т.14
	т.15
	45
	0,1
	0,1
	20,3917
	-20,3371
	0,84
	0,836
	16,541
	16,452
	2344,03
	2048,82
	93,5
	93,38
	67,3
	67,2

	т.15
	ТК-217
	65
	0,1
	0,1
	19,9909
	-19,9387
	1,156
	1,15
	15,898
	15,815
	3382,84
	2963,36
	93,38
	93,21
	67,44
	67,3

	т.14
	ж.д.№ 5а квартал 4
	8
	0,025
	0,025
	0,4
	-0,3992
	0,248
	0,247
	25,595
	25,498
	232,53
	202,27
	93,5
	92,92
	68,35
	67,84

	т.15
	ж.д.№ 5б квартал 4
	8
	0,025
	0,025
	0,4
	-0,3992
	0,248
	0,247
	25,595
	25,498
	232,32
	202,1
	93,38
	92,8
	68,26
	67,75

	т.17
	т.17
	6
	0,1
	0,1
	5,1538
	-5,1428
	0,011
	0,01
	1,069
	1,064
	521,96
	223,34
	92,03
	91,93
	66,68
	66,64

	т.17
	Центр "ГО и ЧС" вв 2
	1
	0,025
	0,025
	1,2726
	-1,2703
	0,693
	0,69
	257,4
	256,44
	33,35
	24,03
	92,03
	92,01
	67,63
	67,61


            3.1.2. Котельная по адресу: с.Сокур ул. Советская 15 Мошковского района Новосибирской области
Основным топливом для  котельной служит уголь. Резервное топливо отсутствует.

Плановый расход угля в тоннах МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района.
                                                             Таблица 3.1.-2

	месяцы
	котельная с. Сокур, ул. Советская,15

	1
	2

	январь
	27,5

	февраль
	24,5

	март
	23,0

	апрель
	14,0

	май
	2,5

	сентябрь
	1,5

	октябрь
	3,0

	ноябрь
	19,0

	декабрь
	22,5

	Итого:
	137,5


Тариф на топливо: 3102,00 руб за 1 тонну угля.
Тарифы на тепловую энергию с.Сокур
                                                                                   Таблица 3.1.-3
Динамика уровней тарифов

	год
	2020

с 01.07 по 31.12
	2021

с 01.01 по 30.06

	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	1745,81
	1826,10


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

3.2.1. Для газовой котельной, принадлежащей МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района 

Водоснабжение для приготовления подпиточной воды тепловой сети, собственных производственных и хозяйственных нужд на  котельных осуществляется от технического водопровода принадлежащего  АО «Транснефть-Западная Сибирь» по заключенному договору.
Расход электрической и тепловой энергии на собственные нужды ВПУ не нормируется, а при расчете себестоимости обработанной воды учитывается в суммарных расходах электрической и тепловой энергии на собственные нужды котельной.

На котельных производиться учёт потребления воды, прибор учёта расхода воды на подпитку теплосети и на собственные нужды (восполнение потерь через утечки, и т.д.). Из практики эксплуатации котельных, величины расхода воды на собственные нужды котельных составляют незначительную  долю от всего водопотребления, следовательно, оценочно можно принять, что всё водопотребление на котельных приходиться на подпитку теплосети.  

ХВО предусмотрена только для подпитки внутреннего контура тепловых сетей.
Надежность и эффективность работы теплоэнергетического оборудования и состояние тепловых сетей напрямую зависят от правильного ведения водно-химического режима и водоподготовки как его важнейшей составной части.

В котельной нужно применить надежного автоматизированного водоподготовительного оборудования для подпитки наружного контура тепловых сетей.
Нужно установить современное малогабаритное оборудование, которое позволит проводить водоподготовку по полной схеме, т.е. с предочисткой и коррекционной обработкой.

В общем виде водоподготовка включает следующие стадии: 

· предварительная очистка от взвесей, коллоидов, органики, железа и т.п.; 

· умягчение или деминерализация;

· удаление агрессивных газов О2 и СО2; 

· коррекционная обработка. 
4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.
2020 г. выведена с эксплуатации газовая котельная с.Сокур ул. Промышленная 5 и введена новая блочно-модульная газовая котельная по адресу с. Сокур ул. Промышленная 15.
4.2. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.
Согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети” для проектируемой котельной температурный график 95/70°С будет оптимальным.

Все расчеты в программном продукте Zulu велись для температурного графика 95/70°С. Изменение данного графика повлияет на параметры тепловой системы.
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5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

5.1.1. Газовая котельная, принадлежащая  МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности  планируется, при вводе новых альтернативные источники тепловой энергии с установкой блочно-модульных газовых котельных на объекты (МКОУ «Сокурская СОШ») и  (ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ») для уменьшения длин и диаметров тепловых сетей с учетом меньших потерь в тепловых сетях. Планируется 2021г. произвести демонтаж тепловых сетей от ТК1.26-1.27-128.Ду 219 протяженностью 443м и ТК1.28-1.29.-1.30. до д.18 квартал 2 и проложить тепловую сеть к   д.18 квартал 2 от т.Ц Ду114 протяженностью 181м. выделенную на схеме тепловых сетей зеленым цветом что уменьшит расстояние обслуживания и потери в тепловых сетях. Также планируется убрать, демонтировать тепловые сети от новой блочно-модульной газовой котельной ул. Промышленная 15 от т.В до т.А в сторону (старой) газовой котельной ул. Промышленная 5 Ду 426 протяженностью 302м. и от т.А до котельной Ду273 протяженностью 46м., что сократит потери по перепаду давления и потери в тепловых сетях. 
5.1.2. Угольная котельная, принадлежащая  МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района 

Планируется произвести реконструкцию котельной с газификацией объекта и установкой газового оборудования для отопления подключенных объектов.
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения,  планируется, альтернативные источники тепловой энергии с установкой блочно-модульных газовых котельных на объекты Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сокурская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района  (МКОУ «Сокурская СОШ») и  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница» (ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ»), способные заменить или взять часть нагрузок с существующих источников тепловой энергии на себя.

Разработка мероприятий по обеспечению необходимых параметров  работы системы теплоснабжения от котельной МУП коммунальное хозяйство при организации теплоснабжения по представленной схеме.
Полные характеристики сети теплоснабжения представлены в таблице 5.2.-1
Техническая характеристика

	№№ п/п
	Участок тепловой сети
(двухтрубная)
	Наружный диаметр трубопровода, dн, мм
	Толщина стенки трубопровода, мм
	Длина трубопровода, м
(двухтрубная)
	Тип прокладки
	Тип тепловой изоляции
	Год проектирования тепловой изоляции

	1
	Котельная –m.А

(четырехтрубная)
	273
	6,0
	46
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	2
	m.А - m.Б

	426
	7,0
	41
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	3
	m.Б – 

ООО «РТК КРИСМАСС» ул.Промышленная, 2

	57
	3,0
	25
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	4
	m.Б – 

ООО «РТК КРИСМАСС» (операторная) ул.Промышленная, 2

	57
	3,0
	4
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	5
	m.Б – m.Г/1 


	426
	7,0
	223
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	6
	m.Г/1-газовая блочно-модульная котельная
	325
	7,0
	5
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2020

	7
	m.В – m.Г/1 


	426
	7,0
	2
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	8
	m.В – 

ООО «Маммон»

ул.Промышленная, 3

	57
	3,0
	65
	надземная
	пенная изоляция
	2020

	9
	m.В – m.Д 


	426
	7,0
	33
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	1 ветка (квартал 1а, квартал 3, квартал 7, квартал 4)

	Квартал 1а

	10
	m.Д - ТК201А
	273
	6,0
	310
	надземная
	УРСА стеклопластик
	1997

	11
	ТК201А - Гаражное некоммерческое товарищество «Нефтяник» (гараж 2) квартал 1а
	57
	3,0
	8
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	12
	ТК201А - ТК1.8
	108
	3,5
	30
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	13
	ТК1.8 – дом 20 квартал 1а
	57
	3,0
	1
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	14
	ТК1.8 - ТК1.7А
	108
	3,5
	20
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	15
	ТК1.7А - ТК1.7
	108
	3,5
	20
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	16
	ТК1.7 - дом 19 квартал 1а
	32
	3,0
	1
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	17
	ТК201А - ТК202
	273
	7,0
	44
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	18
	ТК202 - ТК1.9
	219
	5,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	19
	ТК 1.9 - дом 17 квартал 1а
	89
	3,5
	5
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	20
	ТК 1.9 - ТК 1.10
	219
	5,0
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	21
	ТК 1.10 -ТК 1.20
	159
	4,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	22
	ТК 1.20 - ТК 1.21
	89
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	23
	ТК 1.21 - дом 9 квартал 1а
	57
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2009

	24
	ТК 1.21 - дом 10 квартал 1а
	57
	3,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	25
	ТК 1.20 -ТК 1.22
	159
	4,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	26
	ТК 1.22 - дом 7 квартал 1а
	57
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	27
	ТК 1.22 - дом 1 квартал 1а
	57
	3,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	28
	ТК 1.22 -ТК 1.23
	159
	4,5
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	29
	ТК 1.23 - дом 6 квартал 1а
	57
	3,5
	18
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	30
	ТК 1.23 - дом 2 квартал 1а
	89
	3,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	31
	ТК 1.23 -ТК 1.24
	159
	4,5
	36
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	32
	ТК 1.24 - дом 5 квартал 1а
	57
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2009

	33
	ТК 1.24 - дом 3 квартал 1а
	57
	3,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	34
	ТК 1.10 - ТК 1.11
	219
	5,0
	26
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	35
	ТК 1.11 - дом 16 квартал 1а
	89
	3,5
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	36
	ТК 1.11 - ТК1.12
	219
	5,0
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	37
	ТК 1.12 - дом 15 квартал 1а
	114
	3,5
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	38
	ТК 1.12 - ТК1.13
	219
	5,0
	36
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	39
	ТК 1.13 - дом 13 квартал 1а
	57
	3,5
	7
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	40
	ТК 1.13 - ТК1.14
	219
	5,0
	16
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	41
	ТК 1.14 - дом 14 квартал 1а
	57
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2006

	42
	ТК 1.14 - ТК1.15
	219
	5,0
	31
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2006

	43
	ТК1.15 - дом 8 квартал 1а
	57
	3,5
	5
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2006

	44
	ТК 1.15 - ТК1.16
	219
	5,0
	13
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2006

	45
	ТК 1.16 - дом 4 квартал 1а
	57
	3,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	46
	ТК 1.16 - ТК1.17
	89
	3,5
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	47
	ТК 1.17 - дом 11 квартал 1а
	57
	3,5
	12
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	48
	ТК 1.17 - ТК 1.19
	114
	4,0
	34
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	49
	ТК 1.19 - МКДОУ Сокурский

 Детский сад «Сказка» (склад) дом 25 квартал 1а
	57
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	50
	ТК 1.19  - МКДОУ Сокурский

 Детский сад «Сказка»
дом 25 квартал 1а
	57
	3,5
	2
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	51
	ТК 1.17 - ТК1.18
	89
	3,5
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	52
	ТК 1.18 - дом 12 квартал 1а
	57
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	53
	ТК 202 - m.Е
	273
	7,0
	10
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	54
	m.Е - ТК 1.3
	89
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	55
	ТК 1.3 - дом 24 квартал 1а
	40
	3,5
	2
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	56
	ТК 1.3 - ТК 1.4
	89
	3,5
	17
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	57
	ТК 1.4 - дом 18 квартал 1а
	76
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	58
	ТК 1.4 - ТК 1.5
	89
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	59
	ТК 1.5 - дом 21 квартал 1а
	57
	3,5
	1,5
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	60
	ТК 1.5 - ТК 1.6
	25
	2,5
	6
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	62
	ТК 1.6 - Кабанов (гараж 1) квартал 1а
	25
	2,5
	3
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	63
	m.Е - ТК 202А
	273
	7,0
	67
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	64
	ТК 202А -

АО "Транснефть-Западная Сибирь" ПЧ дом 30 квартал 1а
	114
	4,0
	32
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	65
	АО "Транснефть-Западная Сибирь" ПЧ дом 30 квартал 1а -дом 30квартал 1а


	114
	4,0
	2
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	66
	ТК 202А  -ТК 203


	273
	7,0
	90
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	67
	ТК 203 - дом 23 квартал 1а
	57
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	68
	ТК 203 - дом 22 квартал 1а
	57
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	69
	ТК 203  -ТК 204


	273
	7,0
	20
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	70
	ТК 204  -ТК 205


	159
	4,5
	110
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1990

	71
	ТК 205  -ТК 206


	159
	4,5
	13
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1990

	72
	ТК 206 – 

ИП Руденко (магазин) дом 34а квартал 1а
	25
	2,5
	25
	подземная
бесканальная
	маты минераловатные, рубероид
	1990

	73
	ТК 206 - ТК 3.1
	114
	4,0
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2009

	Квартал 3

	74
	ТК 3.1 - ТК 3.9
	114
	4,0
	25
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	75
	ТК 3.9 - дом 32 квартал 3
	57
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	76
	ТК 3.9 - ТК 3.10
	114
	4,0
	8
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	77
	ТК 3.10 - дом 31 квартал 3
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	78
	ТК 3.10 - ТК 3.11
	114
	4,0
	8
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	79
	ТК 3.11 - дом 4а квартал 3
	57
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	80
	ТК 3.11 - ТК 3.12
	114
	4,0
	30
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	81
	ТК 3.12 - дом 30 квартал 3
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	82
	ТК 3.12 - дом 29 квартал 3
	57
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	83
	ТК 3.1 - дом 31а квартал 3
	32
	3,5
	1,2
	подземная

бесканальная
	маты минераловатные, рубероид
	2017

	84
	ТК 3.1 - ТК 3.2
	108
	3,5
	175
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2010

	85
	ТК 3.2 - ТК 3.3
	89
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	86
	ТК 3.3 - дом 8 квартал 3
	57
	3,5
	8
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	87
	ТК 3.3 - ТК 3.4
	89
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	88
	ТК 3.4 - дом 9 квартал 3
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	89
	ТК 3.4 - дом 10 квартал 3
	57
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	90
	ТК 3.2 - ТК 3.5
	89
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2001

	91
	ТК 3.5 - ТК 3.6
	89
	3,5
	18
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2001

	92
	ТК 3.6 - ТК 3.7
	89
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2001

	93
	ТК 3.7 - дом 4 квартал 3
	25
	2,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2001

	94
	ТК 3.7 - ТК 3.8
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2001

	95
	ТК 3.8 - дом 5 квартал 3
	57
	3,5
	8
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2001

	96
	ТК 3.8–
Керимов (магазин) дом 5/1 квартал 3
	32
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2018

	97
	ТК 204  -ТК 207


	273
	7,0
	45
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	98
	ТК 207 - ТК 3.13


	114
	4,0
	44
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2001

	99
	ТК 3.13 - дом 28 квартал 3
	57
	3,5
	5
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2015

	100
	ТК 3.13 - дом 27 квартал 3
	57
	3,5
	36
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2017

	101
	ТК 207 – m.Ж
	273
	7,0
	77
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	102
	m.Ж - дом 34 квартал 3
	114
	4,0
	5
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2014

	103
	m.Ж - m.И
	273
	7,0
	6
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	104
	m.И - дом 27Б квартал 3
	25
	2,5
	13
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	105
	m.И - m.К
	273
	7,0
	20
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	106
	m.К - дом 27А квартал 3
	25
	2,5
	13
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	107
	m.К – ТК 208
	273
	7,0
	37
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	Квартал 7

	108
	ТК 208 - ТК 209
	273
	7,0
	15
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	109
	ТК 209 - ТК 210
	273
	7,0
	30
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	110
	ТК 210 - дом 3 квартал 7
	32
	3,5
	7
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	111
	ТК 210 - ТК 211
	273
	7,0
	20
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	112
	ТК 211 - дом 4 квартал 7
	32
	3,5
	7
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	Квартал 3

	113
	ТК 211 –m.4
	76
	3,5
	10
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	114
	m.4 - m.1
	76
	3,5
	25
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	115
	m.1 - дом 25 квартал 3
	25
	2,5
	0,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	116
	m.1 - m.2
	63
	3,5
	23,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	117
	m.2 - дом 24 квартал 3
	25
	2,5
	0,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	118
	m.2 - m.3
	57
	3,5
	23,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	119
	m.3 - дом 23 квартал 3
	25
	2,5
	0,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	120
	m.3 - m.5
	40
	3,5
	47
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	121
	m.5 - дом 21 квартал 3
	25
	2,5
	0,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	122
	m.4 - m.6
	63
	3,5
	22
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	123
	m.6 - дом 15 квартал 3
	40
	3,5
	27
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	124
	m.6 - дом 16 квартал 3
	25
	2,5
	7
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	125
	m.6 - m.7
	63
	3,5
	10
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	126
	m.7 - дом 17 квартал 3
	25
	2,5
	0,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	127
	m.7 - m.8
	57
	3,5
	48
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	128
	m.8 - дом 19 квартал 3
	25
	2,5
	0,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	129
	m.8 - m.9
	57
	3,5
	23,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2013

	130
	m.9 - дом 20 квартал 3
	25
	2,5
	0,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	Квартал 7

	131
	ТК 211 - ТК 212
	273
	7,0
	32
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	132
	ТК 212 - дом 5 квартал 7
	25
	2,5
	7
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	133
	ТК 212 –m.Л
	273
	7,0
	5
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	Квартал 3

	134
	m.Л - m.10
	57
	3,5
	94
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	135
	m.10  - дом 11 квартал 3
	32
	3,5
	6
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	136
	m.10  - дом 12 квартал 3
	32
	3,5
	6
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	137
	дом 12 квартал 3 – 

дом 13 квартал 3
	32
	3,5
	15
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	Квартал 7

	138
	m.Л  - ТК 213
	273
	7,0
	42
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	139
	ТК 213 - ТК 214 

1 ввод
	  114
	4,0
	52
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	140
	ТК 214 - дом 7 квартал 7
	32
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	141
	ТК 214 - ТК 215
	114
	4,0
	20
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	142
	ТК 215 - дом 8 квартал 7
	32
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2008

	143
	ТК 215 - ТК 216
	114
	4,0
	30
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2008

	144
	ТК 216 - ТК 7.1
	114
	4,0
	60
	подземная

канальная
	УРСА стеклопластик
	2004

	145
	ТК 7.1 - дом 9 квартал 7
	57
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	146
	ТК 7.1 - ТК 7.2
	114
	4,0
	40
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	147
	ТК 7.2 - дом 10 квартал 7
	57
	3,5
	12
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	148
	ТК 7.2 - ТК 7.3
	114
	4,0
	35
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	149
	ТК 7.3 - ТК 7.4
	114
	4,0
	30
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	150
	ТК 7.4 - дом 11 квартал 7
	57
	3,5
	12
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	151
	ТК 7.4 - ТК 7.5
	114
	4,0
	80
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	152
	ТК 7.5 - дом 14 квартал 7
	32
	3,5
	50
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	153
	ТК 7.5 - ТК 7.6
	114
	4,0
	35
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	154
	ТК 7.6 - дом 16 квартал 7
	57
	3,5
	50
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	Квартал 4

	155
	ТК 213 – дом 5 квартал 4
	159
	4,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2011

	156
	ТК 213 –m.14
	114
	4,0
	102
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	157
	m.14 - дом 5а квартал 4
	25
	2,5
	8
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2014

	158
	m.14 - m.15
	114
	4,0
	45
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	159
	m.15 – ТК217
	114
	4,0
	65
	надземная
	УРСА стеклопластик
	2008

	160
	ТК 217 - ТК 4.4
	114
	4,0
	16
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	161
	ТК 4.4 - дом 36 квартал 4
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	162
	ТК 4.4 - ТК 4.5
	114
	4,0
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	163
	ТК 4.5 - ТК 4.6
	114
	4,0
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	164
	ТК 4.6 - дом 2 квартал 4
	76
	3,5
	5
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	165
	ТК 4.6 - ТК 4.7
	114
	4,0
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	166
	ТК 4.7 - дом 1 квартал 4
	57
	3,5
	14
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	167
	ТК 217 –m.11
	114
	4,0
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	168
	m.11- дом 41 квартал 4
	57
	3,5
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	169
	m.11 - m.12
	114
	4,0
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	170
	m.12- дом 42 квартал 4
	57
	3,5
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	171
	m.12 - m.4.1
	114
	4,0
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	172
	ТК4.1 - ТК 4.2
	89
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	173
	ТК 4.2 - дом 38 квартал 4
	57
	3,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2006

	174
	ТК 4.2 - дом 37 квартал 4
	57
	3,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2006

	175
	ТК 4.2 - дом 4 квартал 4
	32
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2006

	176
	ТК4.1–m.13
	114
	4,0
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	177
	m.13 - дом 43 квартал 4
	57
	3,5
	9
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	178
	m.13 - ТК4.11
	114
	4,0
	70
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2007

	179
	ТК 4.11 - дом 45 квартал 4
	57
	3,5
	8
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1989

	180
	ТК 4.11 - ТК4.12
	114
	4,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2009

	181
	ТК 4.12 - дом 44 квартал 4
	32
	3,5
	9
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1989

	182
	ТК 4.12 - дом 14 квартал 4
	114
	4,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2009

	183
	дом 14 квартал 4 - Керимова Л.А. (магазин) 13а квартал 4
	25
	2,5
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	2 ветка (квартал 1, квартал 2, квартал 5)

	184
	m.Д –  m.Г 

(на две ветки 3 и 4)
	273
	7,0
	4
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	185
	m.Г –  m.Г/2


	25
	2,5
	59
	подземная

бесканальная
	стекловата
	2020

	186
	m.Г/2- гараж Дьячков

квартал 1а,
	25
	2,5
	14,5
	надземная 
	стекловата
	2020

	187
	m.Г/2- m.Г/3


	25
	2,5
	14
	надземная 
	стекловата
	2020

	188
	m.Г/3- гараж Гехлер, квартал 1а, строение 5

	25
	2,5
	56
	подземная

бесканальная
	стекловата
	2020

	189
	m.Г – ТК107 


	273
	7,0
	704
	надземная
	УРСА стеклопластик
	1997

	3 ветка (квартал 1, квартал 2, квартал 4, квартал 8)

	Квартал 1

	190
	ТК 107 - ТК 108
	219
	6,0
	65
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	191
	ТК 108 - дом 1 квартал 1
	57
	3,5
	4
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	192
	ТК 108 - ТК 109
	219
	6,0
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	193
	ТК 109 - дом 7 квартал 1
	57
	3,5
	3
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	194
	ТК 109 - ТК 110
	219
	6,0
	60
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	195
	ТК 110 - ТК 1.31
	76
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	196
	ТК 1.31 – 

Назаров дом 8 квартал 1
	57
	3,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1984

	197
	ТК 1.31 - дом 6/9 квартал 1
	57
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	198
	ТК 110 - ТК 111
	219
	6,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	199
	ТК 111 - ПАО «Сбербанк» дом 9 квартал 1
	25
	2,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	200
	ТК 111 - ТК 112
	219
	6,0
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	201
	ТК 112 - дом 10 квартал 1
	57
	3,5
	3
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	202
	ТК 112 - ТК 113
	219
	6,0
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2019

	203
	ТК 113 - ТК 114
	219
	6,0
	72
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	Квартал 2

	204
	ТК 114 - дом 28 квартал 2
	108
	3,5
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	205
	ТК 114 -МКУК «Сокурское КДО» дом 4 квартал 4
	108
	3,5
	104
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	206
	ТК 114 - ТК 115
	219
	6,0
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2010

	207
	ТК 115 - дом 10 квартал 2
	89
	3,5
	3
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	208
	ТК 115 - ТК 116
	219
	6,0
	70
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2010

	209
	ТК 116 - дом 11 квартал 2
	57
	3,5
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1998

	210
	ТК 116 - ТК 117
	219
	6,0
	50
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	211
	ТК 117 - дом 12 квартал 2
	57
	3,5
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2009

	Квартал 4

	212
	ТК 117 - ТК 4.9
	114
	4,0
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2013

	213
	ТК 4.9 - дом 13 квартал 4
	114
	4,0
	3
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1992

	214
	ТК 4.9 - ТК 4.8
	57
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1992

	215
	ТК 4.8 - дом 3 квартал 4
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	Квартал 2

	216
	ТК 117 - ТК 118
	219
	6,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2005

	217
	ТК 118–Ц 1
	114
	3,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	218
	Ц 1 - m.16
	114
	3,5
	4
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	219
	m.16 – ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» (ЦТП) (1 ввод) дом 8б квартал 2
	25
	2,5
	0,2
	подвальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	220
	m.16 - m.17
	114
	4,0
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	221
	m.17 – ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» (ЦТП) (2 ввод) 

дом 8б квартал 2
	25
	2,5
	0,2
	подвальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	222
	m.17 - Ц 2
	114
	4,0
	6
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	223
	Ц 2 - m.О
	114
	4,0
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	224
	m.О - дом 8 квартал 2
	76
	3,5
	2
	подвальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	225
	m.О - дом 9 квартал 2
	57
	3,5
	15

15
	подвальная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	226
	ТК 118 – ТК 5.1
	219
	4,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1992

	227
	ТК 5.1 – m.П
	114
	4,0
	48
	подземная

канальная
	ППУ
	2021

	228
	m.П -  МКОУ Сокурская СОШ (№105) пристройка дом 14а квартал 4
	114
	4,0
	16
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	229
	ТК 5.1 - МКОУ Сокурская СОШ (№105) школа дом 14а квартал 4
	114
	4,0
	16
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	230
	ТК 5.1 - ТК 5.6
	114
	4,0
	66
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	231
	ТК 5.6 - МКОУ Сокурская СОШ (№105) мастерские дом 14а квартал 4
	57
	3,5
	7
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	232
	ТК 5.6 – m.Р
	114
	4,0
	50
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	233
	m.Р - ИП Яценко (магазин) дом 46/1 квартал 8
	32
	2,5
	1,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	234
	m.Р - m.С
	114
	4,0
	50
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	235
	m.С – ТК 5.7
	114
	4,0
	33
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	236
	ТК 5.7 - ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" (пристройка) дом 46 квартал8
	76
	3,5
	39
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	237
	ТК 5.7 - ТК 5.8
	114
	4,0
	8
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	238
	ТК 5.8 - ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" дом 46 квартал 8 (1 ввод)
	114
	4,0
	6
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	239
	ТК 5.8 - ТК 5.9
	114
	4,0
	46
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	240
	ТК 5.9 - ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" дом 46 квартал 8 (2 ввод)
	114
	4,0
	8,5
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	Квартал  2

	241
	m.С – ИП Работнева Л.В. (магазин) дом 8а квартал 2
	25
	2,5
	8
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1987

	4 ветка (квартал 1, квартал 2, квартал 4, квартал 8)

	Квартал 1

	242
	ТК 107 - ТК 106 
	219
	6,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	243
	ТК 106 - дом 35 квартал 1
	57
	3,5
	4
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	244
	ТК 106 - ТК 105
	219
	6,0
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	245
	ТК 105 - дом 34 квартал 1
	57
	3,5
	4
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1980

	246
	ТК 105 - ТК 104
	219
	6,0
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	247
	ТК 104 - ТК 1.1
	219
	6,0
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	248
	ТК 1.1 – ТК 1.2
	108
	3,5
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1982

	249
	ТК 1.2 - дом 30 квартал 1
	57
	3,5
	16
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	250
	ТК 1.2 – ТК 1.3
	108
	3,5
	50
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1982

	251
	ТК 1.3 - дом 29 квартал 1
	57
	3,5
	26
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2009

	252
	ТК 1.3 - дом 29а квартал 1

СТО
	40
	3,5
	50
	подземная

бесканальная
	стекловата
	2019

	253
	ТК 1.3 – ТК 1.4
	108
	3,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1982

	254
	ТК 1.4 - дом 28 квартал 1
	57
	3,5
	8
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1992

	255
	ТК 1.4 – ТК 1.5
	108
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1982

	256
	ТК 1.5 - дом 19 квартал 1
	57
	3,5
	4
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1992

	257
	ТК 1.5 - ТК 1.6
	108
	3,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1999

	258
	ТК 1.6 - дом 26 квартал 1
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1999

	259
	ТК 1.6 - дом25 квартал 1
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1999

	260
	ТК 1.1 - ТК 1.7
	219
	5,0
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	261
	ТК 1.7 - дом 32 квартал 1
	57
	3,5
	8
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1989

	262
	ТК 1.7 - ТК 1.8
	219
	5,0
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	263
	ТК 1.8 - слесарная
	32
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2007

	264
	ТК 1.8 - ТК 1.9
	219
	5,0
	20
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	265
	ТК 1.9 - ТК 1.10
	108
	3,5
	40
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1986

	266
	ТК 1.10 - дом 33 квартал 1
	57
	3,5
	12
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1986

	267
	ТК 1.10 - дом 3 квартал 1
	57
	3,5
	7
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1986

	268
	ТК 1.9 - ТК 1.11
	219
	5,0
	32
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	269
	ТК 1.11 - ИП Керимов ШабанК.о. (магазин) дом 3а  квартал 1
	32
	3,5
	12
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	270
	ТК 1.11 - дом 4 квартал 1
	57
	3,5
	5
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	271
	ТК 1.11 - ТК 1.12
	219
	5,0
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	272
	ТК 1.12 - дом 5 квартал 1
	57
	3,5
	5
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	273
	ТК 1.12 - ТК 1.13
	219
	5,0
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1991

	274
	ТК 1.13 – m.С
	159
	5,0
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2012

	275
	m.С - дом 13 квартал 1
	57
	3,5
	15
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	276
	m.С - ТК 1.21
	159
	5,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2012

	277
	ТК 1.21 - ТК 1.20
	57
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	278
	ТК 1.20 - дом 2 квартал 1
	57
	3,5
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	279
	ТК 1.21 - ТК 1.23
	159
	5,0
	30
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2012

	280
	ТК 1.23 - ТК 1.24
	114
	4,0
	50
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2013

	281
	ТК 1.24 -  МКДОУ «Сокурский

 детский сад «Тополек» дом 18 квартал 1
	57
	3,5
	70
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2013

	282
	ТК 1.23 - ТК 1.25
	159
	5,0
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2012

	283
	ТК 1.25 - дом 17 квартал 1
	32
	3,5
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1996

	284
	ТК 1.25- ТК 1.26
	159
	5,0
	10
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2012

	285
	ТК 1.26 - дом 16 квартал 1
	32
	3,5
	25
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1997

	286
	ТК 1.26- ТК 1.27
	133
	3,5
	65
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2016

	287
	ТК 1.27 - ТК 1.28
	219
	5,0
	310
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	1994

	288
	ТК 1.28 - ТК 1.29
	114
	4,0
	60
	надземная
	маты минераловатные, рубероид
	2020

	289
	ТК 1.29 - дом 18А квартал 2
	57
	3,5
	60
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2003

	290
	ТК 1.29 - дом 18 квартал 2
	114
	4,0
	35
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2020

	291
	дом 18 квартал 2 -ООО "Холидей" (магазин)
	57
	3,5
	5
	подвальная
	маты минераловатные, рубероид
	2016

	292
	дом 18 квартал 2 -Коптель (аптека) дом 18/1 квартал 2
	57
	3,5
	5
	подвальная
	маты минераловатные, рубероид
	1994

	292
	ТК 1.13 – ТК 1.14
	159
	5,0
	70
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	293
	ТК 1.14 – ТК 1.15
	159
	5,0
	23
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2004

	294
	ТК 1.15 - дом 12 квартал 1
	57
	3,5
	3
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	295
	ТК 1.15 - ТК 1.16 
	159
	4,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	1993

	296
	ТК 1.16 - дом 11 квартал 1
	57
	3,5
	3
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	297
	ТК 1.14 - ТК 1.17
	108
	3,5
	45
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	298
	ТК 1.17 - ТК 1.18
	108
	3,5
	12
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	299
	ТК 1.18 - дом 14 квартал 1
	108
	3,5
	3
	подвальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	300
	ТК 1.18 - ТК 1.19
	108
	3,5
	35
	подвальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	301
	ТК 1.19 - дом 15 квартал 1
	108
	3,5
	3
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	Квартал 2

	302
	ТК 1.19 – ТК1.20 –

 ИП Шост О.И. дом 21 квартал 2
	76
	3,5
	72
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2018

	303
	ТК20  – Керимов Р.К.  дом 23  квартал 2
	57
	3,5
	11
	подземная

канальная
	маты минераловатные, рубероид
	2002

	Всего по тепловым сетям


5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
От  котельной   осуществляется теплоснабжение жилых,  общественных и   административно бытовых потребителей.

Теплоснабжение потребителей осуществляется как по независимой 2-х контурной схеме так и по зависимой  схеме.

Местные системы теплопотребления присоединены  к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме.

Система горячего водоснабжения – отсутствует.

В качестве приборов конвективно-излучающего действия применены радиаторы чугунные, алюминиевые, конвектора  и регистры из гладких труб.

Контроль параметров температуры и давления теплоносителя  осуществляется на котельной и на вводах отдельных потребителей.

Схемы внутренних систем отопления – двухтрубные с верхней и нижней разводкой. 
 При этом при визуальном обследовании внутренних систем отопления было выяснено, что многие приборы отопления «забиты», поверхность теплоотдачи снижена до 30% - 60%, системы ни разу за длительный срок эксплуатации не промывались.  

         6.  Инвенстиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
6.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов 
Основные источники и ресурсы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

· Реконструкция, ремонт и модернизация существующих сетей энергоснабжения;

· модернизация существующих объектов ресурсоснабжения и повышение их энергетической эффективности;

· переход к учёту всех видов энергетических ресурсов на основе данных приборов учёта;

· выявление реальных объёмов потребления ресурсов;

· выявление точных объёмов потери ресурсов и источников их возникновения;

· применение инвестиционных методов оценки применения ресурсосберегающих технологий и доведение их результатов до собственников.

6.2. Величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В 2019 году выполнен проект  на строительство Газовая блочно-модульная котельная с наружными сетями,  расположенная по адресу: НСО, Мошковский р-н, с. Сокур.

2020 году выделены денежные средства на строительство блочно-модульной котельной находящийся по адресу: с.Сокур ул. Промышленная 15 Мошковского района Новосибирской области.

Котельная (вид топлива газ) с оборудованием введена в эксплуатацию в 2020 году.  Установленная тепловая мощность 9,5МВат. Отпуск тепла от  котельных осуществлять по температурному графику:

Котловой контур (при 2-х контурной схеме) 105-80оС 

 Второй контур-  95 – 70оС,   при расчетной внутренней температуре в жилых помещениях+21оС.  

Для снижения тепловых потерь выполнены работы  по разработке расчетного эксплуатационного режима системы теплоснабжения  от котельной с.Сокур  с применением программно-расчетного комплекса Zulu Thermo.. Расчетом определено замену тепловых сетей на соответствующие диаметры, установку дроссельных диафрагм или балансировочных клапанов  типа Valtec на каждый объект потребляющий тепловую энергию. Согласно данных расчетов был разработан план малозатратных мероприятий по повышению надежности и эффективности системы теплоснабжения, выделены денежные средства на приобретение данного оборудования и материалов. Данное оборудование приобретено и установлено на   тепловые сети.
7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

В настоящее время, в поселке Сокур действует 1 теплоснабжающая организация, обеспечивающие потребности в теплоснабжении поселка: МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района Источниками снабжения теплом на территории поселка Сокур, отапливаемой МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района являются 2 котельных, с установленными мощностями 8,4  и  0,08 Гкал/час соответственно. Система теплоснабжения – закрытая. 

Основным потребителем тепла  поселка Сокур является жилой фонд. Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. 

Основными производственными показателями работы МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района на начало 2021 года являются:

· установленная мощность – 8,4 Гкал/ч;

· присоединенная нагрузка – 7,7 Гкал/ч;

Основными производственными показателями работы котельной на твердотельном топливе на начало 2021 года являются:

· установленная мощность – 0,08 Гкал/ч;

· присоединенная нагрузка – 0,07 Гкал/ч;

Основным направлением при разработке программы модернизации системы теплоснабжения является снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, снижение себестоимости тепловой энергии для потребителей. Снизить затраты при эксплуатации котельных можно как установкой нового оборудования, так и увеличивая нагрузку на систему до получения оптимальной, расчетной нагрузки. Можно также объединять тепловые сети, подключая нагрузку от котельных с малой выработкой, к более мощным, таким образом, снизив потери при производстве и транспортировке теплоэнергии (реконструкция изношенных сетей) и закрыв нерентабельные котельные, подключив их потребителей к модернизируемым котельным.

В существующем законодательстве имеются определенные пробелы в определении взаимоотношений между энергогенерирующими, энергосбытовыми компаниями и потребителями энергии. Используя эти лакуны, энергогенерирующие компании во многих городах РФ породили дочерние энергосбытовые компании, которые фактически являются посредниками, увеличивающими затраты потребителей энергии. Для поселка Сокур решение о создании энергосбытовой компании было бы крайне нежелательным.

В соответствии с ч. 2 ст. 539 ГК РФ договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям ЭСО, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В силу ст. 426 ГК РФ, п. 5 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, договор энергоснабжения является публичным.

Согласно ст. 543 ГК РФ абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

Исходя из этих норм, необходимыми условиями договора теплоснабжения являются наличие присоединенной сети между ЭСО и абонентом (потребителем), наличие у абонента отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям ЭСО, другого необходимого оборудования, обеспечение абонентом безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии, обеспечение учета потребления энергии.

Установленные законодательством императивные требования о необходимости наличия у абонента отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также обеспечение учета потребления энергии, обязанность соблюдения режима ее потребления, обеспечение безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей являются необходимым условием для заключения договора теплоснабжения через присоединенную сеть. Невыполнение императивных требований влечет невозможность заключения договора, а заключенный договор, соответственно, является недействительным.

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, является недействительной.

Предметом договора, заключенного между сторонами, является тепловая энергия, соответственно положения о договоре поставки в данном случае не применимы, поскольку тепловая энергия не является товаром, а является энергетическим ресурсом.

Таким образом, если в каждом из населенных пунктов существует организация, обладающая средствами транспортировки (передачи) тепловой энергии, функции энергосбытовой компании будут в полном праве осуществлять компании, в которых объединены генерация, передача и отпуск тепла. 

Таким образом, изменения в структуре организаций, обеспечивающих потребителей ресурсами тепловой энергии не предусматриваются.

8. Решения о тепловых сетях распределяющих тепловую нагрузку между потребителями тепловой энергии.

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития села Сокур показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. 
Котельная МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района:

Рисунок 3. Зона действия Сокурской котельной.
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